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Isin Adi: KIRIKHAN SEHIT AHMET SAYLAK [LOKULU ANA DAGITIM KOM PANZASYON, BODRUM

Ihale
Makami

IS KALEMLERI PURSANTAJLARI (YUZDELERi)

(Yizdeler toplam vaklasik maliyete goredir)

-AYDINLAT]\{IA ILE BINADAKI KLIMALARA PROJESINE UYGUN OLARAK HAT TESIS] ILE KOMPANZASYCN
ONARIM IS

is Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisat| Sayfa 1/1
h?;: : Poz No imalatin Cinsi Birim |  Miktan Pur{so‘zrtaj
; 0,10-0,20 m*ye kadar (0,20 m? dahil), G&mme tip sac tablclar (TS
1 [35.100.6502 - 3367 EN 60439-1) Not: "Tip testler” yaptinlarak,buna ait test sonuglar | Adet | 0,887585
Idareye verilecektir
. 4x63 A'e kadar (30 mA), Kagak akim koruma salterleri (TS EN 61008-
2 135115.1022 A/TS EN 61008-2-1) Adet 4,095667
_ 400 V'a kadar, Otomatik kumandal merkezi kompanzasyon bataryalar . '
3 1351301101 (30 kKVAra kadar) kVAr | .1.514484
4 [35.130.2202 En az 18 kademeli Reaktif Giig Kontrol Rilesi Adet 3,787637
5 132130219 pemonta, En az 12 kademeli Reakiif Gag Kontrol Ralesi Adet 0088987
68 [35.130.2602 10 kVAr (3x16A)'a kadar, Enduktif Yik strtict Adet 2,874953
6 7 135.130.2703 230V, 3 kVAra kadar, Sint Reaktér 1 Adet 7.871895
8 135.108.1211 igpg:itﬁi?ar {6 kA), Anahtarli Otomatik Sigortalar {6 kA kesme Adet - 1,758171
5 1351051333 Ug fazli 63 A'e kadar {10 XA}, Anahtarll Otomatik Sigortalar (10 kA Adet 3262844
. kesme kapasiteli)
U-2x40 Wik Amatir, FLORESAN ARMATURLER (TS 8697 EN '
. . .1
10 [35.170.7304 60598175 EN 60588-1-2) () | Adet 44122546
3x2.5 mm?, 1 kV yer alti kablolan ile kolon ve besleme hatti tesisi 22 GOGE26
.11 35.150.2151 (N2XH. 0,6/1 KV) m .899
12 |35.440.1003 Kesintide yanan, siva sil U-1X40W tip, 3 saat streli acil durum Adet 6,735605
» . aydinlatma armatird {floresan !amball)
'[oplarq 100,0000 --.
Y

dunigi



Ihale

Makami
IS KALEMLERI MAHAL LiSTESI

isin Adr: KIRIKHAN SEHIT AHMET SAYLAK ILOKULU ANA DAGITIM KOMPANZASYON, BODRUM
AYDINLATMA ILE BINADAKI KLIMALARIN HATLARININ KAT PANOLARINA KADAR TESIS| ONARIM IS

i Grubu: Ana Grup>Elekirik Tesisati Sayfa 1/1
h?é Poz No imalatin Cinsi ACIKLAMA
KST PANOLARINDA, PRIZLI
- = mn 2 ; & : BOLMENIN KLIMA BOLMES]
1 135.100.6502 g'ejso?Oéilqerg‘atgg-ﬁ?dr\?;t@'%o testler yaptmiaralc una ait st sonugian | | HAUNE DONDSTUROLIMES|
s | o  NoL- 1 ip yap : sonug ISINDE KULLANILACAK KAPAK
dareye verilecektir VE SIGORTA RAY! IMALATI
' . . YAFPILACAK
> 1354151022 4x63 A'e kadar (30 mA), Kagak akim koruma salterleri (TS EN 61008- KLiMA BOLMESINDE
T 1/TS EN 61008-2-1) _ KULLANILACAK
3 '135.130.1101 400 V'a kadar, Otomatik kumandall merkezi kompanzasyon bataryalar | MONG FAZ ILK § KADEMENIN
S (30 kVAr'a kadar) TANZIMINDE KULLANILACARK
: SVC REKTIF ROLE OLARAK
4 135.130.2202 En az 18 kademeli Reaktif Giuc Kontrol Rélesi KULLANILACAK KAYIPSIZ
_ QLARAK CALISTIRILACAK
MEVCUT ROLENIN
5 35_130,2103:‘DMr Demontaj, En az 12 kademeli Reakiif Gig Kontrol Rélesi Kufffﬁﬁéiwgﬁm_
IDARESINE TESLIM EDILECEK
. . el el e REAKTORLERIN DEVREYE
6 135.130.2502 10 kVAr (3x16A)'a kadar, Enduktif Yiik stirict ALINMASINDA KULLANILACAK
E - 8VC SUROCY IL_E BIRLIKTE
KAPASITIF YOKLERIN
7 135.130.2703 230V, 3 kVAr'a kadar, $6nt Reaktdr KAYIFLARININ
ONLENMESINDE
KULLANILACAK
' KLIVA HATLARININ KLIMA
8 |35.108 1211 25 A'e kadar (B kA), Anahtarll Ctomatik Sigortalar (8 kA kesme BOLMESINDE BESLEME
B kapasiteli) SIGORTAS! QLARAK
KULLANILACAK
- ) . KAT PANOLARINDA KLIMA
g 135.105.1333 Ug fazh 63 Ag kgadar (10 kA), Anahtar Otomatik Sigortalar (10 KA BESLEME SI OLARAK
kesme kapasiteli) _ _ KULLANILACAK
i BCDRUM KATTA PROJESINE
10 354707304 | U-2x40 Wik Armatir, FLORESAN ARMATURLER (TS 8697 EN UYGUN OLARAK ETANY
S 60598-1-TS EN B0598-1-2) {(**) ARMATURLERIN MONTAJINDA
KULLANILACAK .
' 2 : e KLIMA HATLARININ BESLEME
11 151502151 3§22£ng1é!; EV yer altl kabiolan ile kelon ve besleme hattl tegisi HATTI OLARAK PVC KANAL
(N2XH. 0.6 kV) ILE BIRLIKTE KULLANILACAK
PROJESlN_E UY(’BUI';I C')LARAK
-~ - . T E-ENERJI KESINTISINDE 3
12 |35.440.1003 Kesintide yanan, siva {istd U-1X40W tip, 3 saat sireli acil durum SAAT SURE ILE YANAN ETANY
aydlnlatma armafiirii (ﬂoresan 'Iamball) ARMATURLERIN MONTAJINDA
7 N _-KULLANILACAK




Ihale

Makami

Birim Fiyat Tarifleri
isin Adi: KIRIKHAN SEHIT AHMET SAYLAK ILOKULU ANA DAGITIM KOMPANZASYON, BODRUM
AYDINLATMA ILE BINADAK! KLIMALARA PROJESINE UYGUN OLARAK HAT TESISI ILE
KOMPANZASYON ONARIM I1$]

is Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisati Sayfa1/2
S. | ' ' o Pursantaj
| : Poz No imalatin Cinsi ‘Birim ! Miktan
! No (%)

. -0,10-0,20 m*ye kadar (0,20 m? dahil), Gémme tip sac tablclar (TS
1 135.100.6502 | 3367 EN 60438-1) Not: "Tip testler” yaptindarak,buna ait test sonuglan : Adet
Idareye verilecektir
-Teknik Tarifi; Siva Ustd sac tablolar: (Olgi: Ad.: Ihzarat; %60} (TS EN 61439-1/2) Not: “Tip testler” yaptinlarak, buna ait test
1| sonuglan [dareye verilecekti. . En az 1 mm. kalinhginda DKP, sacdan siva istii table tesis edilecektir. Table ii¢ kismdan
-mittesekkil olacaktir. Kilitlenebitir bir kapad, kogebent veya profil iskeletli sac kutu ve anahtarla agslabilen kilidi, tablo iizerine
konulacak cihazlan tagiyan sasi izerinde tablodaki cihazlara kumanda icin gerekli delikler bulunan'i¢ kapak, sac kutu kaynakl:
olarak yapilacak ve Gzerinde gasinin kolayca takilip gikanimasins sadlayacak irtibat imkantan bulunacakbir. Kutunun projesine gére
cesitl lietkenlerin girecedi tarafta bir a¢ikiik bulunacak ve bu agiklik kutuya vidal clarak tespit edilen bir sac kapakla kapatilacaktir.
‘Kablo girigleri icin gerekli delikler kapak Uzerinde agilacak ve delik adizlanna fetken izolesinin bozulmamas: igin bakalit veya
plastik rakor monte edilecektir. $asi kosebent veya kivilarak profil verilmig DKP, sacdan yapilacak tablo tizerine konulacak. BUtlin
cihazlan, klerensleri v,b. malzemeyi iizerine tespit etmek miimkin olacaktir. Tablodaki cihazlara kumanda igin zerinde delikler
- 6 bulunan i¢ kapak sasi Gzerine kolayca tespit edilir durumda olacaktir, ig kapak sékildiginde tablo igindeki biitiin baglantilar ve
‘cihazlar meydana ¢ikacak, aynca bu kapak Uzerine her cihaz igin etiketler buiunacaktir. Yukarida adlar-verilen Gg kismin tablo

yerinden soktlmeden birbirinden aynlmasi mimkdn olacaktis. Tablonun Gzerindeki cihazlar yerlestirimesine ait projeler tip
projelere gére hazirlanacak idareye onatilacak bundan sonra imalata gegilecektir. Tablo Gzerindeki faz hatlan igin gerekli sayida
TS EN 60445'E uygun clarak gri, siyah ve kahverengi renklerle boyal yanmayan fipte klamens veya bara, agik mavi boyal nétr ve
yesil/san boyall topraklama baralan bulunacak, bGtin demir kisimiar bir kat silyan ve iki kat rat tabanca boyas: ile boyanacak ve
tablo kapad bakilgen iletkenle ana gévdeye baflanip topraklanacaktir. Tablonun temini, igyerine nakli ve montajl. Her nevi
malzeme, kiemensler ve isgilik dahil isler halde teslimi. Olgi: i kapak alan, onayll projedeki degerle kargilastinldiktan sonra bu
alanin m2'sing gére ddeme yapilacaktir. Bu bedele her tirld ufak malzeme, boya, badlanti, montaj dahildir. Tablo Dzerindeki
sigorta salter v.b. ile topraklama tesisati bedeli aynica édenir.
5 135115.1022 4x63 A'e kadar (30 mA), Kagak akim koruma salterderi (TS £N 61008-
1/TS EN 61008-2-1)
Teknik Tarifi: Kagak akim koruma salterleri: {Olgii: Adet) Elektrik ¢ Tesisat Yonetmellklerlne sartnamelere ve standartlara uygun
olarak yapilmis elekirik tesisatiannda her hangi bir kagak oldugunda fazlar ve notr hatt Gzerinde olusan hata akimi hissederek 10 -
30 ms. slresinde devreyi kesmek suretiyle can ve mal glveniigini saglayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380
A V.da galigan diferansiyel bobinli, sistemin galigip galismadidin kentrol igin (izerinde test butonu 'bulunan, tablo igi tagima raylanna

: : monte ediiebllen di etkilere karst korumali, hayat koruma igin 30 mA, yangina kar$l keruma igin 300 mA, degerlerinde nétr hath
kopuklujunda bile caligabilen, TS EN 61008-1, TS EN 81008-2-1 standartlanna uygun ofarak CE uygunluk 1;aretl ile piyasaya arz
edilmig, kacak akim koruma salterinin temini montaji, her nevi maizeme ve iscilik d2hil igler halde teslimi.

Adet

400 V'a kadar, Otomatik kumandall merkezi kempanzasyon bataryaiar
ot 3 [35.130.1101 (30 KVAra kadan) . . kKVAr o
Teknik Tarifi: Otomatik kumandah merkezi kompanzasyon bataryalan {Olgl: KVAR) (30 kVAR'a kadar) Kondansatérleri,

devreye sckup gikaracad) kontaktorler: ve b devrelere ait sigortalan, kumanda devresi sigortalan, kontaktérlere kumanda eden
pako salterleri,role igin gerekli alum trafosu dahil ug fazli kompanzasyon bataryasinin temini yerine maontaj),igler halde

teslimi. {Reaktif gug kontrol rélesi termik ve manyetik koruyuculu galter,pano bedeli harigtir.)Olgt birimi olarak kondansatdriin
6 secilen gerilim dederindeki KVAR cinsinden giic dederi dikkate alinir.) i
4 1351302202 | En az 18 kademeli Reaktif Gilg Konirol Rélesi © Adet | 1

Teknik Tarifi; UG FAZLI REAKTIF GUGC KONTROL ROLELERI: (Olgl: Adet)Reaktif gig raleleri, kompanzasyon tesisinin reaktt
gtictinii kontrol ederek Aktif Glcilin (W) , Gérindr glce (VA) orani clan gig katsayisinin degerini kullanici tarafindan ayarlanan giig
katsayisi deferine getimneye galisan cihazlardir. 3 Akim Trafolu, 3 x 380 V AC Beslemeli, ekranda en az O¢ elekiriksei deder ayni
anda gorilebilecek Reaktif gli¢ kontrol rélesi, badl oldudu kompanzasyon sistemindeki kendansatérlerin gilglerini otomatik olarak
dlger. Akim ve gerilim baglantilarindaki hatalann diizeltilmesi igin tkaz ederek sistemi devre digl birakarak koruyabilen, yik
durumuna gére ihtiyag olan kondansatér kademelerini segerek beraber devreye alir veya gikanr. Anzal kondansatérler] tespit eder,
| Kompanzasyon anzalarinda, asin kompanzasyon, eksik kompanzasyon, anzall kondansatér, oran asma alammi dyanlarim
verabilen ve bagh oldudu sisteme ait fazin gerilimin degeri {V), alum trafosunun bagh olduju faz akimimn RMS dederini, sistemin
; | 90 katsayisin (PF) ; sistemin gektigi Aktif Gci (W), Reaktif Gicid (Var}, Gérantr giict (VA), Harmonikler, Aktif Enerji (kWh} ,
- Indoktif Reaktif —Kapasitif Reaktif Enerji (KVArh) dederlerini 6l¢ebilen ve pano montajina tygun ebatlardaki cihazin, igyerine temini
i projesing uygun olarak montajl ve her nevi malzeme ve iscilik igler halde teslimi

35.130.2103/DM . . . o
Intj Demontaj, En az 12 kademeli Reaktif Gu¢ Kontro! que5| Adet
Teknik Tarifi: Demoentaj igin uygun arag ve geregler kullaniimalidw
Telrar montaji yapilacak olan malzemelerin zarar gérmemesi igin her tirl 6zen gosterilmelidir,
Demontaji yapilan malzemelerden tekrar kullamlamayacak olanlar idarenin gdsterecedi yere tasnif edilerek tutanakla idare
yetkililerine teslim edilecektir. :

6 135.130.2602 I 10 KVAr (3x18A)a kadar, Endilktif Yik sirici  Adet 1 !

Teknik Tarifi: Endiktif YUK sdrich {(Olgti; Adet)Endiktf yiik str(cileri, igerisindeki yari iletken anahtarlama eleman'ar ile sont
reaktdrlerinin faz agisini farkl degerlerde tet1k1eyerek monofaze g6nt reaktorlerini istenen gli¢ degerlerinde devreye alan,3 adet
230V m

7 135.130.2703 | 230V, 3 kVAra kadar, Sont Reaktsr g Adet I

i
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Ihale

] Makami
Birim Fiyat Tarifleri

isin Adi: KIRIKHAN SEHIT AHMET SAYLAK ILOKULU ANA DAGITIM KOMPANZASYON, BODRUM
AYDINLATMA ILE BINADAKI KLIMALARA PROJESINE UYGUN OLARAK HAT TESISI lLE
KOMPANZASYON ONARIM {S|

No

_Is Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisati Sayfa2/2
8. Pursantaj
Poz No imalatin Cinsi v Birim | Miktan

(%)

- Teknik Tarifi: TS 7EN 61558-2-20, TS EN 60076-6 standarttanni saglayan, nominal gerilimi 230VAC-1000VAC ofan, 50 Hz
1 frekansinda gallsan 3kV izolasyona sahip, en az 120 °C termik korumall g8nt reaktdriin igyerine temini projesine uygun olarak
mon_ta_ll ve her nevi malzeme ve isgilik dhil igler halde teslimi.

35.105.1211 25 Ae ke{dar (6 kA), Anahtarli Otomatik Sigortalar (6 kA kesme Adet
kapasiteli) :

Teknik Tartfi: Anahtarll Otomatik Sigortalar (6 kA kesme kapasiteliy (Ofcil: AdetiBFT No 35.105.1100 ile.aym szelliklerde yanhz &
KA kisa devre kesme kapasitesine sahip otomatik sigortanm temin ve montaji, her nevi malzeme ve iscilik dahil.

35.105.1333 Ug fazli 63 A'e kadar (10 kA); Anahtarll Otomatik Sigortalar (10 kA Adet
kesme Kapasiteli)

Tekmk Tarifi: Anahtarh Otomatik Sigortalar (10 kA kesme kapasitel) (Olgi: Adet) BFT No 35.105.1100 ile ayni 6zelliklerde yanhz
10 kA kisa devre kesme kapasitesine sahip ctomatik sigortanin temin ve montajs. her nev'i malzeme. ve iscilik dahil.

10

U-2x40 Wik Armatar, FLORESAN ARMATORLER (TS 8607 EN
35.170.7304 | 61608 1-TS EN 60598-1-2) (9 Adet

Teknik Tarifn Tip U etan] fidresan armatiir: Contall, mentegeli, agifabien ve kulakh vidalarla sikigtiniabilen-igine elektrostatik boyali
| sac monte edilmis polikarbonat gévde, seffaf polikarbon kapakh, en az 8 cm derinlik, ampul ¢ins ve adedine gore geniglik ve

uzunlukta, en diisik P 65 koruma derecesine sahip elektrostatik toz boyall armatir, fisresan ampuli, elektronik balastlan, TS EN
60400 standardina uygun duyu, badianti kablolan, her nevi malzeme ve isgilik dahil kornple etanj ammatiir isyerine nakli ve yerine
montaji, badlantilarinin ve ayarlannin yapilmasi her nevi malzeme ve iscilik dahil isler halde teslimi.

11

3x2.5 mmZ, 1 XV yer alti kablolan ile kolon ve besleme hattr tesisi
35.1502151 (N2XH, 0.6/1 KV) m

Teknik Tarifi: N2XH tipi 1KV yer alti kablolar ile kolon ve beslame hatt tesisi: {Olgii; m} ' 75
HD 604 51 standardina uygun, N2XH, 0,6/1kV kablolar ile bina iginden siva Ustiinde, konsollar veya krogeler Ozerinden duvara,
tavana veya kanallar igine, bina disinda kanallar igine désenmek Ozere ver alt kablosunun isyerinde temini, gegit ve glivenlik
borulan, her nevi malzeme kroge ve iggilik dahil.. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlanina, 305/2011/AB Yapt
Malzemeleri Yénetmeli§ine uygun olarak tretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmig ve Greticinin performans beyan ve
Avrupa Birliii tarafindan akredite edilmis kuruluslardan alinmig Perfarmans Dedismezlik Sertifikasina sahip olacaktir.

12

35.440.1003 Kesintide yanan, siva Ostl U-1X40W tip, 3 saat sdreli acil durum Adet
aydinlatma armatiril {floresan lambalr)

Teknik Tarifi: Acil durum aydinlatma armatiirii (floresan lambal) {Olgi: Adet, Ihzarat: %60) _

Demir sacdan veya aliminyum malzemeden fretilmis dze! profilli, veya-aliminyum malzemeden tiretiimis, VEYACantali, menteseli,
agllabilen ve kulakl vidalarla stkigtrilabilen igine elektrastatik boyali sac monte ediimis polikarbonat gévde, seffaf polikarbon
kapakli, en az & cm deriniik, ampul ¢ins ve adedine gére geniglik ve uzunlukta, en diigik IP 65 keruma derecesine sahip
elektrostatik toz boyali amatiir, flsresan ampulii, elektronik balastlan, TS EN 60400 standardina uygun duyu, bagdlant kablolar,
her nevi malzeme ve iggilik dahil komple etanj amatiir isyerine nakli ve yerine montaji, bagtantilannin ve ayarlannin yapilmasi her
nevi malzeme ve isgilik dahil isler halde teslimi. 1x40 W floresan ampuli, kilitli tip duylan, kesintide yanan tipleri gebeke gerilimi
kesintisinde otomatik clarak devreye girerek, siirekli yanan tipleri gebeke gerilimi varken yanan ve gebeke gerilimi kesintisinde

| otomatilc olarak devreye girerek belirtilen acil durum galisma siresi kadar aydinlatma sadlayacak sekilde dzel gegmeli soketle
baglanan, 70 °C'de sirekli galigabilecek ézellikte yiksek sicaklik tipl kuru fip bakim gerektimeyen Nikel Kadmiyum akiisa,
elektranik lamba besleme, aki garj ve transfer devresi, akii dugik gerilim ve agin degarf keruma devreleri; aku sarj lambasi dahil,
mat veya seffaf prizmal pieksiglash, TS EN 60598-2-22 standardina ve Atk Elekirikli ve Elektronik Esyalann Kontrolii
Yoénatmeligi'ne, 2014/35/AB Belirli Gerilim Stmirdan igin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yéinetmelige uygun olarak Gretilmis
TSSO 3864-1/2, TS EN ISO 7010, TS EN 60598-1, TS EN 60698-2-22, TSEN 1838 ve TS EN%WP%s.tandartlanna uygun olarak

_Uretilmis ve CE uygunluk igaretiyle piyasaya arz edilmis acil durum aydinlatma amatiriniin temini; is yirine naili va maontaji.

1 Not: Tip testleri yaptinimig olagaktir. ~ I

i/

EleRtrik Teknikeri
It milti Baiti




o)

UPS'E GORE REAKTOR/SURUCU SECIM CETVELI
REAKTOR | UPS Giicii [SIGORTA TRISTOR
KobU bb cC KODU aa
R?EUA?('?IL;RRU;::EL:Ja $$$ (L(LJ) éJ) (LJ)JNL SRM 1.0 1,0kVar 0-20KVA 16A GK 5.0/E IxSRM 1.5
e 00090998 mmmgﬁm e s SRM 1.5] 1,5kVar | 20-30KVA | 20A | GK5.0/E |3xSRM 1.5
gn SRM 3.0| 3,0kVar | 30-60KVA [ 25A |GK 10.0/E|3xSRM 3.0
e} T2 -
“5u  SMART SVC SRM 5.0/ 5,0kVar |60-100KVA|  40A  |GK 30.0/E[3xSRM 10
~——t--—0 Lz REAKTIF
L3 ROLE 18C3L
L1 L2 R X cz c3 c4 cs ce | o7 T 08 To0ee bl e, [62],]02 ]2 ]2, (21, |2, [c2
8188818181%188222222222923
I 0 - O =y X = =y o & Xl — - — —k — — i — — — L —0 _0
et ad ladi it e et i el el el el et T e T 1 'l T e
o I I . . . . * 5 HERE gl 15| 15 15 |§| |F| I3 FA
Bavavava R E R A A R R I W o
10 kVar Tristor ModUli] | =9 o S S o o o i = =3 &S &9 8 g &S & & &
TN - ‘\) . - - - - == D D D :‘ -—
T % © 5 5 P & b T § 5 § = % t;u & 2 3 < ] ]
£z 2 % d 3z g5 ¥ ¥ 3§ 2 £ £ = =z £ = 5 =2 5 = =
N : .
1 2 3 4 5 6 7 a 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
3 AD. MONOFAZ 3
kVar reaktdr ilave 5 KADEME MONOFAZ MEVCUT OLuUP
OLARAK [LAVE DUZENLENECEK
EDILECEK
KURUM BILGILERI TARIH PROJE ADI PAFTA ADI CIZEN ONAYLAYAN Rev.. smf
HATAY IL MlLLI EGITIM MUDURLOGU 18.09.2016 KOMPANZASYON PRENSIP SEMASI KOMPANZASYON SERACETTIN AY SERACETTIM AY A7 N Jo 1]
HATAY IL MILL] EGITIM MUDURLUGD KIRIKHAN SEHIT AHMET SAYLAK LKOKULL! KOMPANZASYON PANDSU ONARIM [$! DETAYI / WO‘L‘,Q
' Siracetti
Elektrik Teknikeri

It mitti Egitim MGdOriugu




$i-

[} = »
™ ! i
r. I:__ - Ly
’ @ -
] 0l
. 1" Wk
I‘n »| " | E.;‘ i
-u,?,! ,s—!ﬂ — opesergpon
)| I '
!
2l v
H
AL
!l M gl

DM AT PRARD

P &7 &

5]

I = =

+d- il HED nﬁm-\:-“ v
L —
= : =
=
e - w,
L]
- u il s e .
]|l = =
T
= = I
#3 o
- ==
! ! L
[}
) |
" u
| - 5
.
]
w,
-
! u
ul
— - =
kst
13 [~ Y
=1 b 41
1 ltdae
oz — -
(=1 - a2 [
L,
_l. L)
L. L

EIE LT ﬁl'l_lil'.‘_\l].\ll-.'l EAVLAK LK LA ML KT AVLIN R ARSMTRLER L 0 | E TORD ETARJARMATERLER i QITIRLFUER

KW LA SENTY ANMET SAYLAK DLRULL HULER RAT AVIINI VI A ARKLCET I ERILL K LER LUTR .IZ'I'.I.‘U.-\It\l.\'l‘..'lkl.li!l 11E BLASLSTIR N CER SHUP E BARET AKM.\flT‘llll'llL: ELLTGECTRR LD Y ANACA B SRRELDE MILETAINVAMEACAK e

E ‘ektn'kT knikeri
¥ milli Egitim Miduriag



e
444111114

N

2 KA'!'&\

00a0Baauet

iz

-

—

£-13
P

- _AIP=1/4:30 NYY

KIRIKHAN SEHIT AHMET SAYLAK [LOKULU BODRUM KAT TZ-1,TB-2 NOLU KAT PANOSUNDAN SPOR SALONUNA 2 AD. UYGULANACAK KLIMA HATLAR] DETAYL.

NOT- BODRUM KAT TB-2 NOLU PANOYA SPOR SALONUNDAN 2 AD.KLIMA HATLARI SAC KANALA KADAR PVC KANAL ICERISINDE TESIS EDILECEKTIR -~

Elekirik/Teknikeri

T ili: Egit

Midirliga




0 o o)

BAS
" i TOPLL KONLUT
! T T s s w e o s m rma moromoamoa: 4 21 »or s 1 » s wor.w. s .mo ol a g sy » A (s | M .y . !
— Lyl ot f——= i o S Bt B S S LS N N LS S oL iiet S SN S SN I SR I SN B R | i LB | YT [/ 1
E" 1
._\‘1"— T ! o ] +i54
| i = — -l 4 - ’
o ’/m* " ya 35T 4t 3 5
o o ¥ o i _ - F. - . o 2a i
o i \ — [~ LT L
Elifis =T [ ' pm
B N 3"‘3’\ o LA LA
i - - ws wa
1 E” — hVs
= I o
o L3 L. e g; -] o
I - ' ™y
~ [
B C} -
ﬂ — am ! n i
] ve E ~--§ J 0
= <, 5 A - o2 5
| | 1] L] i1
L — }E bl 1 = 2
12 KATA ! - TZ~ — — JUERTSRE
-, e B
] 0 E - L’ NSNS -] ., -3 L2394
B - 1] O 1 LR KAT'S = - o2
[ E E E i ATP-8/4ul0 | M| e
i @, 3 -
. === 3 AT LAS o B . oy .
i gE = 2 i R SR AP I! E
E = ! . 3 .u."‘\ o
% h EE = LAJ 2 LA H ‘} ga" .
n A 5 # E 4
E 1 1
= = §=!
= N B
_.. — +- ik
L = p—
L] - i /’ ’1"
L n -.\ 11
L] Ve % ™ i o
F11IF: A . . ZEMIN KAT PLANI
Lo o Aol i

OT:ZEMIN KAT TZ-1 NOLU PANOYA DEGRSLIKLERDEN 4 AD.,TZ-2 NOLU PANOYA IDARE ODALARINA 4 AD.,TZ-3 NOLU PANOYA DL‘I{SLlKLERDEN 3 AD.KLIMA HATLAR] SAT KANALA KADAR PYC KANAL IGER(SINDE TESS EDILECEKTIR
KLIMA HATLARI KORIDORDA KAT PANOLARINA KADAR MEVCUT SAC KANAL ICERISINDE TESISI SAGLANACAKTIR.




h -
[ 5=
= =
™
-E;—.—FI'\l:' ,. i 1 | [ '—] ETD—D-D
- .{z’:: L o
I £ \} m‘{q.&v&gﬁw\rﬁ saéix}m. ERERTSTHIE 3 ADET KLIKA HATTE ’ ““11-2 g
eht __ ¥ — — — = —
T — AL ' _ ? ’=1./
! x 5 % ;
- = - - TR -
L. vy puma =
IL | [oai 1 | |
| e I .
g Y l ” - >‘..’r
.I.. " T - (—— ’ i "
| & I ==
: ! | 2=
) CER i) E W L—l i Y
= || h ._I I. KAT PLANI L + W;:'

NOT:1 KAT T1-1DE 4 AD. T1-2DE 3 AD. T1-3TE 3 AD.KLIMA HATTL OLUP SINIF ICERRISINDE VE SAC KANALA KADAR PVC KANAL ICERISINDE TESIS E]

KLIMA HATLARI KORIDORDA MEVCUT SAC KANAL ICERISINDE KAT PANOSUNA KADAR TESISI SAGLANACAKTIR..
KIRIKHAN SEHIT AHMET SAYLAK {LOKULU | KAT DERSLIK VE IDARE ODALARINDA UYGULANACAK KLIMA HATLARI DETAYIL

_ Elekifk Teknikeri
it milli Egftim Midangi



gw.v:sacmmm

BTN PYVC
KA Ha

3

~ - 8s »a- "'/
" At i~1]
™| ! ey
L , =
g / =
. =2 = j—f— pJooot | . —
i 3 RN EVE KNULVE SAC KL TRERISIIE ol
[} . E
f— T2-2 = . .
= P
om LY
. e b
1/ | — e
- m . T oY
Y Y - ” i ?E ,’
lalala
: =
— w. |
B
| e
-
po— ll
= BN
vezei

|
. KAT PLANI

’ ) U &)
o iiiiriiN
TR
=R
E HCB
:
¥
£g

d
74510 W

AT 1 s

waa s
1 KAT‘TAN

—L3/4uld WY

il
L‘i‘.’lg o
S =
>
= -

NOT:2. KAT T2-1 I’ANODAN 4 ADKLIMA HATTL, T2-2 KAT PANOSUNDAN 3 AD.KLIMA HATTL, 12-3 KAT PANOSUNDAN 3 AD. KLIMA HATTI SAC KANALA KADAR I'VC KANAL lCE ISINDE TENS EDILF&EK’I‘U{
KLIMA HATLARI KORIDORDA MEVCUT SAC'KANAL ICERISINDE KAT PANOSUNA KADAR TESISI SAGLANACAKTIR. »

KIRIKHAN SEHIT AHMET SAYLAK ILOKULU 2.KAT DERSLIK IDARE ODALARI KOUTOPHANE YE UYGULANACAK KLIMA HATLARI DETAYL

Sirac A

Elektrik Tekinikeri
Il milli Egitim fadanigii



