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fhale
Makami

I$ KALEMLERi PURSANTAJLARI (YUZDELERI)

(Yluzdeler toplam yaklas:k maliyete géredir)

isin Adi: ANTAKYA ODABASI 75.YIL ANAOKULU

a
Makine Teknikeri

Qpenifig

is Grubu: Ana Grup>Mekamk Tesisat Sayfa 1/2
,fo. PozNo imalatin Cinsi Birim.| Miktan | P”’{?,Z;‘taj :
- | Bataryali, sifonu 6zel-plastik tasli (Blnncr Smn‘) Bir gzl eviye tesisat, : .

1 25-120-1 .1Q2. EVIYE TESISATI ) . Adet- . 0,852050
2 [25.225.3025 | Panel radyatdr, (Tip 22) 600 ‘m 26,295468
o -] Eksenler arasi mesafe (rmm): 400-500 Yiksekik {mmj: 1 000 Banyo. | :

3 225,
2_5 225 400.6 Tipi Havlupan AlUminyum Radyatorler Adet 1815814
25.230.1201 15 @ mm (1/2"); Kése tipi radyatdr musfugu (TS 578) i Adet.. 2,371317
5 252303001 | Gémme anahtarll tip pUrjor, RADYATOR PURJORG - | Adet | 0309712
- 6 125.230.4002 500 mm uzunlugunda, Radyatsr Baglanti Borusu - Adet 0,670382
s _ ‘4 m¥h, @114, DN 50, FLANSLI DENGE TANKI (DEBI-GOVDE CAPI- : '
7 125.260.1201 GIRIS CIKIS CAPI) | | Adet . 2,120002.
" IDis Cap/Et Kalinhig (mm): 21,3/2,8, GELIK BORULAR (T abii gaz i
8  }25.300.1601/8 endiistrisi ¢elik boru hattan icin) {Bina icinde kaynakll, %25 eklenmis) m 4,086899
. ; ' | Dig Cap/Et Kalinligy (mm): 33,4/3,4, CELIK BORULAR (Tabii gaz, . : 5
? [PO30018038 | ondiistrisi gelik boru hatlar igin) (Bina iginde kaynakls, %25 eklenmi) | ™ 0912080
' 25.305.3101/330 117 20!2,8__(Ar_'|ma.OI;GSU‘_Cap,-' Et kalinh@ (& mm}.PN 20 pelipropilen :
S0 T borular ALOMINYUM FOLYQLU (OKSIJEN BARIYERLI} KOMPOZIT m 5,167478
PP-RC {Bina icinde fizyoterm kaynak ve vidal, %45 eklenrnis)
.2'5 305 310'21,3'30 374" 25/3,5 (Anma Cleiist Cap/ Et kalinlig: (@ mm) PN 20 polipropilen |
11 0 borular ALIMINYUM FOLYOLU (OKSIJEN BARIYERLD KOMPQOZIT 7 m 3,469538
) ' PP-RC (Bina icinde fizyoterm kaynak ve vidah, %45 eklenmig) _
. 25.305.3103/330 1" 32/4,4 (f}n_ma.OlgUsi] Cap/ Et kalinhd! (& mm} PN 20 polipropilen .
“12 o borular ALOMINYUM FOLYOLU {OKSIJEN BARIYERLI) KOMPOZIT m © 2,250480
' PP-RC {Bina icinde fizyoterm kaynak ve vidali, %45 eklenmis)
1 11/4" 40/5,5 (Anma Olclisti Gap/ £t kalinligt (@ mm) PN 20 _
13 .126.305.3104/330 -poliprepilen borular ALUMINYUM FOLYOLU (OKSIJEN BARIYERLI) m 1056270
0 "+ | KOMPOZIT PP-RC (Bina lglnde fizyoterm kaynak ve vidall, %45 ' "
eklenmis) )
. .25 @ mm (1), Piring, preste imal ed:lmig teflon (PTFE),. contall tam b,
428202108 | oo ricl, vidalr, KORESEL VANALAR (TS 3148) Adet | G.rarzoe
= o 432 @ mm (1-1/4"}, Piring, preste imal edilmis teflon (PTFE), contall, _ A Tasan
13 (253202104 4 1 Gecis, vidall, KURESEL VANALAR (T5.3148) A 1171244
' ] © | 15 @-men (1/2") vidah, Piring preste imal edilmig teflon contal, tam - - -
16 1253203101 | oo el DOGALGAZ KURESEL VANALARL (TS EN 331) Adet | 0368958 |
: - 120D mm (3/4") vidal), Piring preste imal édilmig teflon contall, tam | pitmt
| V712832031020 o cigli, DOGALGAZ KURESEL VANALARI (TS EN 331) Adet | 0155994
32 @ mm (1 1/4") vidall, Pising preste imal edilmis teflon contall, tam . mp ©
(18 283203104 | gecigfi, DOGALGAZ KURESEL VANALARI (TS EN 331)_ Adet 0.388778
1o 1253453205 | DN 32 (11/4") Vidah, Fitreli Regilatér 1 bara kadar {TS 10624) Adet - 1,871078 -
20 1253451104 DN 32 {11/4") Vidah, Kullanim.basinct 500 mbar'a kadar olan Adet 1,275191
-selenoidler nonmalde acik - :
- f B Debisi:m*h: 0,5-2 Basincim 55 {0,25-0,70) Pa: 2250- 5300 :
21 i25.350.1001 Sirkiftasyon pompasi, diiz boruya takilan tip, kuru rotorlu 1.450 Adet | 4,065468
] iy 1 devir/dakika'ya kadar. L - _
| 22 [25.325.1104 32 @ mm (1 1/4"), Pislik tutucu, PN-18, buhar i icin, pres dokum vidall Adet |- 0272756
| 23 1253401101 |15 @ mm (1/2"), Otomatik hava atma cihazi, buhar igin, vidah, PN-16 | Adet | - 0,346277
24 125:337.1104 | 32.8 mm (1 1/4"), Bosaltmastz, Disli Piring Hava Ayirtc | Adet | - 1,561853
25 1254751301 | Sabit kanath menfez 500 cm'ye kadar- 1 Adet - 0,165794 |
26 OZELPOZ1 | DOGALGAZ IC TESISAT PROJE ¢iZIM BEDELI Adet : . 2,381180
OZEL POZ 45 KW 38.700 keal/h'lik Dogalgaz yogugmalt kombi bacasi dahil, 12t | | :
27 e genlesme tanki kapasitesine sahlp olan bu kombi gift esanjorli - Adat 30,413301
o 1 olmalidir, _ . - _ . ' o
28 V1892 Gaz manometresi _ _ Adet’ - 0,408768.-
29 |V.1894/01 | Dogal gaz fleksi kombi igin 3/4" makaroniu m 0,342625
30 v.189402 | Dofal gez fieksi ocak icin celik drgul 1/2* m -, 0,276481
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Ihale

‘Makami

i$ KALEMLERiI PURSANTAJLARI (YUZDELERI)
' (Yuzdeler toplam yaklagik maliyete géredir) '
fsin Adi: ANTAKYA CDABASI 75.YIL ANAOKULU

I Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat. Sayfg 212
\ I‘?o PozNo . . imalatin Cinsi . | Birim ;. Miktan Putﬁz;\taj
131 V1903 } Dogalgaz Sayac Montaj Seti o . Adet. [ | 0474913
132 W.1goarz ‘Mekanik Deprem Emniyet Vanasi 11/4" digli o | Adet | 1 0463007
_ '33 _V‘190'.r.!1'. ' : Eﬂt;:ar Tipi Yogusmal __Kazan Yatay Hermetik Baca Seti @ 80/ @125 | T;kl . 1|471040

Toplam: 100,0000 -

~ Makine Teknikeri
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4 DERSLTELT ANA ORULUNA ATT ZEMEN KAT PLANT
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MAHAL LISTESI

isin Adi: ANTAKYA ODABAS! 75.YIL ANACKULU

Is Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat Sayfa1/2
5. Pursantaj
Poz No imalatin Cinsi Birim | Miktan
No (%)
Bataryal, sifonu ézel plastik tash (Birinci Sinif}, Bir gézii ewye tesisat, :
1251201102 EVIYE TESISATI Adet
GEREKL{ YERDE TANIMINA VE GAPINA UYGUN MONTAJI YAPILACAKTIR
2 1252253025 | Panel radyatdr, (Tip 22) 600 ' [ m | .
PETEK MONTAJLARINDA KULLANILACAKTIR BLCUSUNE VE TANIMINA UYGUN BIR SEKILDE
3 25.225.4006 Eksenler aras| mesafe {mm): 400-500 Ytikseklik (mm): 1.000, Banyo Adet
Tipi Havlupan Aliiminyum Radyatorler
IKi ADET HAVLUPANLARIN AYRI AYRI [Ki TUVALAATE MONTAJLARI YAPILACAKTIR
4 25.230.1201 I 15 @ mm (1/2"}; Késge tipi radyator musiugu (TS 579) _ _ } Adet |
KALORIFER PETEKLERINE VE TUVALETLERDE YAPILACAK OLAN HAVLUPANLARA MONTAJLARI YAPILACAKTIR
5 125.230.3001 i Gomme-anahtarh tip parjér, RADYATOR PURJORU . Adst
KALORIFER PETEKLERINE MONTAJLARI YAPILACAKTIR
6 125230.4002 | 500 mm uzunlugunda, Radyatdr Baglanti Borusu | Adet |
1 RADYATOR BAGLANTI BORULARINDA TNIMINA VE OLGUSUNE UYGUN MONTAJI YARPILACAKTIR
_ 4 m?h, @114, DN 50, FLANSLI DENGE TANKI (DEBI-GOVDE CAPI- .
7 [25.260.1201 GIRIS CIKIS CAPI) Adet
DENGE KABININ CAPINA VE TANIMINA UYGUN MONTAJI YAPILACAKTIR
8 |25.300.1501/8 | Dt$ Gap/Et Kalinhgi (mm): 21,3/2,8, CELIK BORULAR (Tabii gaz m
' o endiistrisi gelik boru hatlan icin) (Bina icinde kaynakli, %25 eklenmig)
1 DOGALGAZ HATTI BAGLANTI BORULARINDA CAPINA VE TANIMINA UYGUN MONTAJ! YAPILACAKTIR
9  125300.180%/B Dis Cap/Et Kalinlig (mm): 33,4/3,4, CELIK BORULAR (Tabii gaz m
T endustrisi ¢celik boru hatlar igin) (Bina iginde kaynakl, %25 eklenmis)
DOGALGAZ HATTI BAGLANTI BORULARINDA GAPINA VE TANIMINA UYGUN MONTAJI YAPILACAKTIR
25.205.3101/33( 142" 20/2,8 (Anma Qlgtist Cap/ Et kalinhd (& mm) PN 20 polipropilen
10 borular ALUMINYUM FOLYOLU (OKSIJEN BARIYERLY) KOMPOZIT m
PP-RC (Bina icinde fizyoterm kaynak ve vidali, %45 eklenmis)
GEKILECEK OLAN KOMBI BAGLANTILARI VE PETEK TESISATINDA GAPINA VE TANIMINA UYGUN MONTAJLARI
YAPILACAKTIR .
5 305, 3102/33¢ 3/4" 2513,5 (Anma Olglist Cap/ Et kalink@i (@ mm) PN 20 polipropiten
1 borular ALOMINYUM FOLYOLL! (OKSIJEN BARIYERLI) KOMPOZIT m
'PP-RC (Bina icinde fizyoterm kaynak ve vidall, %45 eklenmis)
GEKILECEK CLAN KOMBI BAGLANTILAR| VE PETEK TESISATINDA GAPINA VE TANIMINA UYGUN MONTAJLARI
“YAPILACAKTIR
5,305 3103‘{33J- 1" 32/4,4 (Anma Olciist Cap/ Et kalnlig) (& mm) PN 20 polipropilen
12 557 .boruiar ALUMINYUM FOLYOLU (OKSIJEN BARIYERLI) KOMPOZIT m
PP-RC {Bina icinde fizyoterm kaynak ve vidali, %45 eklenmis)
CEKILECEK OLAN KOMBI BAGLANTILARI VE PETEK TESISATINDA CAPINA VE TANIMINA UYGUN MONTAJLARI
YAPILACAKTIR
: 95 305.3104/33¢ 11/4" 4015.? (Anma Qlguisi Cap/ Et kalinligi {& mm} PN 20 palipropilens
13 g7 1-borular ALUMINYUM FOLYOLU (OKSIJEN BARIYERLI) KOMPOZIT m
PP-RC (Bina icinde fizyoterm kaynak ve vidali, %45 eklenmis)
CEKILECEK OLAN KOMBI BAGLANTILARI VE PETEK TESISATINDA CAPINA VE TANIMINA UYGUN MONTAJLARI
YAPILACAKTIR
25 @ mm (1), Piring; preste imal edilmig teflon (PTFE), contall, tam
14 283202103 | oocishi, vidal, KURESEL VANALAR (TS 3148) Adet
KUORESEL VANALARIN GAPINA VE TANIMINA UYGUN MONTAJI YAPILACAKTIR
' 32 @ mm (1 1/4"), Piring, preste imal edilmis teflon (PTFE), contali, tam -'
15 253202104 | ool vidal, KURESEL VANALAR (TS 3148) Adet
KURESEL VANALARIN CAPINA VE TANIMINA UYGUN MONTAJI YAPILACAKTIR
' 15 @ mm (1/2") vidah, Piring preste imal edilmis teflen contaly, tam
16 253203101 | gecishi, DOGALGAZ KURESEL VANALAR! (TS EN 331) Adet
KURESEL VANALARIN CAPINA VE TANIMINA UYGUN MONTAJI YAPILACAKTIR
20 @ mm (3/4"} vidali, Piring preste imal edilmig teflon contali, tam
BOES3203102 el DOGALGAZ KURESEL VANALARI (TS EN 331) Adet
KORESEL VANALARIN GAPINA VE TANIMINA UYGUN MONTAJI YAPILACAKTIR
32 @ mm (1 1/4") vidal, Piring preste imal editmis teflon contal, tam
18253203104 | o cichi, DOGALGAZ KURESEL VANALAR! (TS EN 331) Adet |
KURESEL VANALARIN GAPINA VE TANIMINA UYGUN MONTAJI YAPILACAKTIR P L~
: - N
L1 R
Makine Tekniker1



MAHAL LISTESI

isin Adi: ANTAKYA ODABASI 75.YIL ANAOKULU

Is Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat Sayfaz/2
5 : : - - iPursantaj
Poz No imalatin Cinsi Birim-.  Miktar
Na (%)
19+ 25.345.3203 DN 32 (11/4"} Vidal\, Filtreli RegUlatdr 1 bar'a kadar (TS 10624) Adet i
REGULATORLERIN CAPINA VE TANIMINA UYGUN BiR SEKILDE MONTAJI YAPILACAKTIR
' 20 125.345.1104 DN 32‘(1 1/4"y Vidal, Kullanim basingt 500 mbar'a kadar olan Adet
: selenoidler normalde acik
SELENOIDLER GAPINA VE TANIMINA UYGUN BIR SEKILDE MONTAJI YAPILACAKTIR
Dehisi m*h: 0,5-2 Basincim SS {0,25-0,70) Pa: 2250-5300,
21 125.350.1001 Sirkiilasyon pompasi, diiz boruya takilan tip, kuru rotorlu 1.450 Adet
devir/dakika'ya kadar
STRKULASYON POMPASININ MONTAJI YAPILARAK TANIMINA UYGUN BiR SEKILDE GARANTI BELGELERIYLE iDAREYE
TUTANAKLA TESLIM EDILECEKTIR _
22 1253251104 |32 @ mm (1 1/4"), Pislik tutucu, PN-16, buhar igin, pres dekim vidali | Adet | !
'PISLIK TUTUCU GAFINA VE TANIMINA UYGUN MONTAJI YAPILACAKTIR
23 125.340.1101 | 15 @ mm (1/2"), Otomatik hava atma cihazs, buhar icin, vidali, PN-16 | Adet |
HAVA ATMA CiHAZI GAPINA VE TANIMINA UYGUN MONTAJI YAPILACAKTIR '
24 25.337.1104 | 32 & mm (1 1/4"), Bogaltmasiz, Disli Piring Hava Ayirici Adet
@ HAVA AYIRICI MONTAJI YAPILACAKTIR
25 125.475.1301 1 Sabit kanatl menfez 500 cm'ye kadar ' | Adet |

SABIT KANATLI (LINEER) MENFEZALJMUNYUMDAN IMAL EDILMIS, EN AZ 22 MM C}ERCEVELI SABIT KANATLI,
ISTENILEN-RENKTE BOYALI, SIZDIRMAZLIK MALZEMELERI ILE BIiRLIKTE, GALISIR HALDE TESLIM,

26 [OZEL POZ1 DOGALGAZ I¢ TESISAT PROJE CizZiM BEDELI Adet
‘DOGALGAZ i¢ TESISAT GiZiM BEDELINDE KULLANILACAKTIR
3zZEL POZ 45 KW 38.700 kealt'lik Dogalgaz yogusmal kombi bacas: dahil, 12 It
27 comat genlesme tanki kapasitesine sahip olan bu kombi ¢ift eganjorlii Adet
olmaldrr.
EV TiPi DOGALGAZ YOGUSMALI KOMBI TAKILACAKTIR.SICAK
VE SOGUK SU BAGLANTILARI YAPILACAKTIR YEMEKHANEDE
UYGUN BiR YERE MONTAJI YAPILARAK YONETMELIGE UYGUN
OLACAKTIR VE GARANTI BELGELERI IDAREYE TUTANAKLA
. TESLIM EDILECEKTIR. .
28 jv.1892 Gaz manometresi ' _ _ ' Adet
. 263 MM CAPINDA KADRANLI OLACAKTIR.
29 V1894101 | Dogal gaz fleksi kombi'igin 3/4" makaronly | m |
TS 10878 E UYGUN OLACAKTIR.
30 |v.1894/02 -] Dogal gaz fleksi ocak igin gelik drgilii 1/2* i m |
@ TS 14800 E UYGUN OLACAKTIR. S
31 (v.1803 Dodalgaz Sayag Montaj Seti Adet
DOGALGAZ BAGLANTILARINDA MONTAJ SETI
"KULLANILACAKTIR
32 V.1904/2 Mekanik Deprem Emniyet Vanast 11/4" digli Adet
DEPREM VANAS]! CAPINA VE TANIMINA UYGUN BIR $EKILDE
MONTAJI YAPILACAKTIR
33 |v.1907/1 al;:ar Tipi Yogusmali Kazan Yatay Hermetik Baca Seti @ 80/ @125 | Tfnkr
BACA SETI YAPIMINDA GAPINA VE TANIMINA UYGUN BIR
SEKILDE MONTAJI YAPILACAKTIR

Biican :
Makine Teknikerl




Ihale

Makami
Birim Fiyat Tarifleri

isin Adi: ANTAKYA ODABASI 75.YIL ANAOKULU

is Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat Sayfa1/3
8 1 ' Pursantaj
PozNo imalatin Ginsi Birim . Miktan
No ) (%)
Bataryall, sifonu 6zel plastik tash (Birinci Sinif), Bir gdzi) evive tesisati,
1 125.120.1102 EVIYE TESISATI Adet

Teknik Tarifi: Bir gozii eviye tesisati:BFT-25.118.1100-1200'deki bir g&zil eviveler ile birlikte kullanilmak Gzere; TS EN 200 veya TS
EN 817've uygun 15 mm'lik piringten kramajl déner veya sabit horulu veya plastik esash (acetal copolymer'den) kalite belgeli 15
mm eviye bataryas; sékalip temizienebilir tipten 6 cm koku fermetiirli, duvara kadar uzatma pargal ve rozetli; 32 mm'lik stizgegli,
pirincten kromajli veya ser plastik esash TS-EN 274-1-2-3in digilerine uygun sokilip temizlenebilen tipten en az 80 °C sicakliga
dayanikl, eviye sifonu; bakalitten tapasi, kromajli zincir ve babacidi ile birlikte is yerinde temini, yerine mantaji ve igler haide
teslimi. (Pissu bogaltma berust fiyata dahil degildir ve batarya ile sifonu TS uygunluk belgeli oiacaktxr)

252253025 | Panel radyator, (Tip 22) 600 | m

Teknik Tarifi. PANEL RADYATORLER (Qlgti: myYapsal konsttksiyonu TS EN 442-1standardina uygun, |5|I giiglerini onaylanmls
kurulug tarafindan laboratuar raporuyla kanitlayan, su gegen yizeyierde TS EN 10130 standardina gére Fe PO1 kalite ve
minimum1,11 mm kalinlikta soduk ¢ekilmis sacdan imal, TS EN 442/1 standardina goére maksimum gzalisma basineinin en az 1,3
katl basingta (en az 520 kPay) test edilmis, TS EN 442/2 standardina gére test edilerek 11} gitcleri tespit edilmis, ginko veya demir

fosfat lizerine astar boyall ve son kat elektrostatik toz boyal, ambalajl alarak, radyatér montaj elemanlars, plrjar dahil is yerinde
temini ve montaji.

25 995 4006 Eksenler arasi mesafe (mm): 400-500 YUkseklik (mm): 1.000, Banyo
| Tipi Havlupan Altiminyum Radyatérler

Adet

“Feknik Tarifi. Banyo Tipi Havlupan Aliminyum Radyatérler (Olg0: Adet)Yaplsal konstritksiyonu TS 442-1 standardina uygun olarak

maksimum ¢alisma basincinin en az 1,3 kat basingta test edimis, diiz boya, boyalt oval banyo havlupan radyatérier. Not: Boyail
OKP Sactan imal edilmesi duremunda mentajl birim fiyatlar %50 eksiltilerek; montaj bedelleri eksiltiimeden aynen uygulanir.

25.230.1201 | 15 @ mm (1/2"), Kése tipi radyator muslugu (TS 579) | Adet | |'

Teknik Tarifi: RADYATOR MUSLUGU (Olgii: Adet, [hzarat: %60).7S EN 215 veya TS 579'a uyg un, idarenin uygun géracedi
nitelikte radyatdr muslugu ve badlant rakorunun {termostatl oianlar termostatit kafa ve adaptérd baglantt rakoru fie birlikte) is
yerinde temini ve yerine montajl.

1252303001 | Gémme anahtarh tip piiriér, RADYATOR PURJORU | Adet | ;

Teknik Tarifi; RADYATOR PURJORU (Olch: Adet, Ihzarat:. %60}.Idarenin onaylayacad: tip ve nltellkte kallte belge!l gbmme
anahtarl, bakalit volanl veya sert PVG'den radyatdr kr tapas ile birlikte samandial purigriin; is yerlnde temini ve yerine montajl.

25.230.4002 | 500 mm uzunlugunda, Radyatsr Baglant Borusu ] Adet ; |

! kullanilmak tzere, piringten mamul, kromajlt radyatdr baglantl borusunun, nipgli ve rakoru-ile temini ve yenne montajl

Teknik Tarifi: Radyatér Baglant Borusu (Olg: Adet) Zeminden gelen kalorifer tesisat borusu ile radyatér giris vanasi arasinda

1 4 m¥h, @114, DN 50, FLANSL! DENGE TANKI (DEBI-GOVDE CAPI-
25.260.1201 GIRIS CIKIS CAPI) Adet ;

"I Teknik Tarifi: DENGE TANKI (Olgii: Adet)isitma ve sogutma sistemlerinde 151l dengeleme ve hidrolik dengelemeyi saglamak igin

imal edilmig, projede belirtilen su debisine gore govde igi su hizi 0,2 m/sn'yi agmayan, su giris ve gikis agizlan projede belirtildigi
“gibi, hava atma, duyar eleman ve bogaltma agizlar clan, i¢ kisminda su girls agz! kargisinda delikli sacdan balmeli; 110 °C su ve
maksimum 10 bar isletme basincinda calisabilen denge tankinin is yerinde temini ve montajinin yapilmasi-

2530016018 | DS GapiEt Kaimnligi (mm): 21,3/2,8, GELIK BORULAR (Tabil gaz

endustrisi ¢elik boru hatlari icin) (Bina icinde kaynak!l, %25 eklenmis) m

Teknik Tarifi: CELIK BCRULAR (Tabhii gaz endistrisi celik boru hatlars igin) (Olg: m)2014/68/AB Basingh Ekipmaniar
Yinetmeligine uygun olarak tretilmig, CE uygunluk isaretiyle pivasaya arz ediimig, TS EN'ISO 3183;2012;2013've uygun calik
dogal gaz horularinin @114,3/6,0 mm altindaki borular Gr-A, @ 114,3/6,0 mm ve 0zerindeki borular Gr-B malzemeden imal edilmis,
ilgili sartname ve projesine uygun olarak dégenmesi, bagiantilaninin yapiimasi igin kullaniian her torid malzeme ve isgilik dahil,
fitings tespit malzemeleri ile borularda silyen ve boya bedeli haric olmak izere is yerinde temini, yerine montaji.

25.300.1603/8 | D'# Gap/Et Kalinhgi (mmj: 33,4/3,4, CELIK BORULAR (Tabii gaz
o endistrisi celik boru hatlan icin) (Bina icinde kaynakl, %25 eklenmis)

m

Teknik Tarifi: CELIK BORULAR {Tabit gaz endiistrisi gelik boru hatlar iginy (Olgil: m)2014/68/AB Basinglr Ekipmaniar
-Yénetmeligine uygun olarak dretilmis, CE uyguniuk isaretiyle piyasaya arz edilmig, TS EN ISC 3183;2012;2013've uygun gelik
dodal gaz borularimin @114,3/6,0 mm altindaki borular Gr-A, © 114,3/6,0 mm ve lzerindeki borular Gr-B malzemeden imal edilmis,
igili sartname ve projesine uygun clarak désenmesi, baglantilarinin yapimasi igin kultanilan her tiirt malzeme ve iggilik dahil,
fitings tespit malzemeleri ile barularda siilyen ve boya bedeli harig olmak iizere ig yerinde temini, yerine montajl.

10

25.305.3101/33¢ 1/2" 20/2,8 (Anma Clglisti Gap/ Et kalinh@ (@ mm) PN 20 pelipropilen
o borular ALOUMINYUM FOLYOLL (OKSIJEN BARIYERLI) KOMPOZIT m
PP-RC (Bina iginde fizyoterm kaynak ve vidal, %45 eklenmis)

Teknik Tarifi: Aliminyum Folyolu {oksijen bariyerli} Kompozit PP-RC Borular (Olgl; m{TS EN 1SO 15874-1, 2, 3, 5, 7), TS 9937ye
uygun, polipropilen (PPR-C), Tip; 3'ten mamiil sicak ve soduk su-tesisatinda kullanifabilen, yanmazhk sinifi TS EN 13501-1'e gére
test edildifinde #n az normal alevlenici clan, Gg kath polipropilen borunun i¢ ve dis katmanlan PP, orta katman Aliminyumn folyo
olup, orta katman (aliminyum) et kaknhgi en az 150 mikron, dig katman et kalinkg en az 0,5 mm olmak {izere ¢ katmandan
olusan PPR-C borulann i yerinde temini, projesine uygun olarak kesiimesi, fizyoterm kaynak makinast ile ba§lanti pargalarinin,
boru uglanna 260 °C sicakhkta sialarak kaynak edilmesi..(Kaynak igin her tirli malzeme ve isgilik d&hil.) Montaj malzemelerinin
bedelleri dahildir.: .

11

25,305.3102/33¢ 3/4" 25/3,5 (Anma Olgisii Cap/ Et kalinhig (& mm) PN 20 polipropilen

0 borular ALUMINYUM FOLYQLU (OKSIJEN BARIYERLI) KOMPOZIT,




Thale ‘

Makami
Birim Fiyat Tarifleri

isin Adi: ANTAKYA ODABASI 75.YIL ANAOKULU

Is Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat Sayfa2/3
s. : ' Pursantaj
: Poz No imalatin Cinsi Birim |  Miktan
No (%)
PP-RC (Bina iginde fizyoterm kaynak ve vidali; %45 eklenmig)

Teknik Tarifi: Aliminyum Falyolu (oksijen bariyerli) Kompozit PP-RC Borular {Qlgl: m¥TS EN 1SO 158741, 2, 3,5, 7), TS 9937've

1 uygun, polipropilen {(PPR-C), Tip; 3'ten mamiil sicak ve soguk su tesisatinda kullanilabilen, yanmazlik sinifi TS EN 13501-1'e gore

test edildiginde en az nomal alevlenici clan, tg kath polipropilen borunun i¢ ve dig katmanlan PP, orta katman Aliiminyum folye
olup, orta katman {aliminyum) et kalinhigi en az 150 mikron, dis katman et kalinhgi en az 0,5 mm olmak iizere {i¢ katmandan
clugan PPR-C borufann ig yerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyaterm kaynak makinasi ile bagtanti pargalannin
boru uglanina 260 °C srcaklikta sikilarak kaynak edilmesi. {(Kaynak igin her tiirli malzeme ve isgilik dahil.) Montaj malzemelerinin
bedelleri déhlldlr.

12

25,305.3103/33 F1" 32/4,4 (Anma Olgusit Gap/ Et kalinlig) (@ mm} PN 20 polipropilen
o . borular ALUMINYUM FOLYOLU (OKSIJEN BARIYERLD) KOMPOZIT m
PP-RC (Bina icinde fizyoterm kaynak ve vidall, %45 eklenmis)

Teknik Tarifi: Aliminyum Folyolu {oksijen baryerli} Kompozit PP-RC Borular (Olgi: m){(TS EN 1SO 158741, 2, 3, 5, 7), TS 9937've
uygun, polipropiten (PPR-C}, Tip; 3'ten mamil sicak ve soduk su tesisatinda kullamiabilen, yanmazlik simifi TS EN 13501-1'e gére
test edildiginde en az normal alevlenici ofan, iig kath polipropilen borunun ig ve dis katmanlan PP, orta katman Aliiminyurn folyo
olup, orta katman (aliminyum) et kalinligi en az 150 mikron, dig katman et kalinhdi en az 0,5 mm olmak dzere Gg katmandan
olugan PPR-C borulanin I yerinde temini, projesine uygun olarak kesilmest, fizyoterm kaynak makinasi ile baglant pargatarinin
boru uglanna 260 °C sicaklikta sdafarak kaynak edilmesi. (Kaynak igin her tiirl malzeme ve iggilik dahil.) Montaj malzemelerinin

.1 bedeilari dahildir.

13

126,305.3104/33(

11/4" 40/5,5 (Anma Olt;ﬁsﬂ Cap/ Et kalinlig) (& mm) PN 20 polipropilen
0 borular ALUMINYUM FOLYOLU (OKSIJEN BARIYERLI) KOMPOZIT m
PP-RC (Bina icinde fizyoterm kaynak ve vidall, %45 eklenmis)

Teknik Tarifi: Aliminyum Folyolu {oksijen bariyerli) Kompezit PP-RC Borular (Olgti: m)(TS EN I1SO 15874-1, 2, 3, 5, 7}, TS 993T've
uygun, polipropilen (PPR-C), Tip; 3ten mamdl sicak ve soduk su tesisatinda kullanilabilen, yanmaziik sinifi TS EN 13501-1'e gore
test edildiginde en az normal alevlenici olan, O¢ kath polipropilen borunun ig ve dis katmanlarn PP, orta katman Aliiminyum folyo
olup, orta katman {aliminylm) et kahnhgr en az 150 mikron, dis katman et kaiinhd) en az 0,5 mm clmak (zere (¢ katmandan
olugan PPR-C borulann is yerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyotermn kaynak makinas: ile baglant pargalannin
boru uglartna 260 °C sicakhkia stkilarak kaynak edilmesi. (Kaynak igin her tiirit malzeme ve ig¢ilik dahil.} Montaj malzemelerinin
bedelleri dahildir.

t1g

25 @ mm (1), Piring, preste imal edilmis teflon (PTFE),'contall. tam
25.320.2103 | secieli, vidali, KURESEL VANALAR (TS 3148) Adet

 Teknik Tarifi: KURESEL VANALAR (TS 3148)2014/68/AB Basingh Ekipmanlar Y&netmelidine uygun, piringten kesici elemanii, pik
karbonlu gelik veya paslanmaz celikten, vidall, wafer, lug veya flangh, gegige bir kiire ile kumanda edilen, elle agilip kapama
dizenli kiresel vanalann is yerinde tamini ve yering montajt.

15

32 @ mm (1 1/4"), Piring, preste imal edilmis teflon (PTFE), contall tam
253202104 { et vidal, KORESEL VANALAR (TS 3148) Adet

Teknik Tarifi: KURESEL VANALAR {TS 3148)2014/68/A8 Basingh Ekipmanlar Yénetmeligine uygun, piringten kesici eleranl, pik
karboniu ¢elik veya paslanmaz ¢elikten, vidali, wafer, lug veya flansh, gegise bir kiire ile kumanda edilen, elle agilip kapama

1 diizenli-kiresel vanalarnn is yerinde temini ve yerine montaji. .

16

15 @ mm (1/2"} vidal, Piring preste imal edilmis teflon contal, tam i
253203101 | gecigli, DOGALGAZ KURESEL VANALARI (TS EN 331) Adet

Teknik Tarifi: DOGALGAZ KURESEL VANALAR! (TS EN 331)305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine, 2014/68/AB Basingl
Ekipmanlar Yonetmelidine uygun olarak Gretiimis, CE serifikal, MOP 5-20 bar aras! calisma basincinda, dogalgaz tesisatlarinda
kulizmimak Gzere piring kesic elemants, piring veya sfero dokim gowvdeli, vidal veya flangi, gegise bir kiire ile kumanda edilen,
kiresi pasianmagz celik dolu kireli, elle agilip kapama vanalannm is yerinde temini ve verine montajl.. -

17

20 @ mm {3/4") vidali, Piring preste imal edilmig teflon contah, tam
253203102 | o icli, DOGALGAZ KURESEL VANALARI (TS EN 331) Adet

Teknik Tarifi: DOGALGAZ KURESEL VANALARI (TS EN 331)305/201 1/AB Yapl Malzemeleti Yénetmeligine, 2014/68/AB Basinglt
Ekipmanlar Yénetmeli§ine uygun olarak iiretilmis, CE sertifikali, MOP 5-20 bar arasi ¢allgma basincinda, dogalgaz tesisatlarinda
_kullaniimak izere piring kesici elemanli, piring veya sfero diskiim gévdeli, vidal veya flangh, gegige bir kiire ile kumanda edilen,
klresi paslanmaz celik dolu kireli, elle agilip kapama vanalannin is verinde temini ve yerine montajs.

18

125‘3203104 32 @ mm {1 1/4") vidah, Pirin¢ preste ima!l edilmis teflon cantal, tam

gecisli, DOGALGAZ KURESEL VANALARI (TS EN 331) . Adet )

Teknik Tarifi: DOGALGAZ KURESEL VANALARI (TS EN 331)205/2011/AB Yap) Malzemeleri Yonetmeligine, 2014/68/AB Basingh
Ekipmanlar Ydnetmelidine uygun olarak dretilmig, CE sertifikali, MOP 5-20 bar arasi ¢ahigma basincinda, dogalgaz tesisatlarninda
kullaniimak-iizere piring kesici elemanl, piring veya sfero diskiim gavdell, vidali veya flangh, gegige bir kiire ite kumanda edilen,
kiiresi paslanmaz ¢elik dolu kilreli, elle agihp kapama vanalarinin is yerinde temini ve yerine montau

19

25.345.3203 IDN 32 {(11/4" Vidal, Filtreli Regdlatér 1 bar'a kadar (TS 10624) | Adet i |

Teknik Tarifi: DOGALGAZ FILTRELI REGULATORLERI (TS 10824) 2014/68/AB Basingh Ekipmanlar Yonetmeligine uygun olarak
uretilmis, CE'uygunliuk igaretli, TSE 10624 standardina uygun, dogalgaz veya LPG basincint dilgiirmek veya stabil tutmak i |§|n
kullarulan filtreli regtilatérlerin is yerinde temini, yerinde moentaijl.

[ 20

253451104 DN 32 _(1 1/4"} Vidal, Kuitarim basinct 500 mbar'a kadar olan Adet i
- selenoidler normalde agik _ ]

Alicdn SERT
Makine Tekniker1
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Isin Adi: ANTAKYA ODABASI 75.YIL ANAOKULU

[s Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat Sayfa3/3
S. - Pursantaj
Poz No imalatin Cinsi i Birim | Miktan
- No {%}
Teknik Tarifi: DOGALGAZ SELENQID VANALARI (Olgh: Adet)2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yénetmelige uygun olarak
aretilmig, CE sertifikall, dogalgaz ve LPG hatlarinda kuilanilan, selenoid vanalar aldigy) lektrik sinyaliyle gazi kesen selencidlerin
temini ve yerinde montaijs.
Debisi m*h: 0,5-2 Basincim S8 (0,25-0,70) Pa; 2250-5300,
; 21 |25.350.1001 Sirkiilasyon pompasi, diiz boruya takilan tip, kuru rotorlu 1.450 Adet
: devir/dakika'ya kadar
Teknik Tarifi: Kuru Rotorlu Sirkilasyon Pompasi: Diiz boruya takilan tip, kuru rotorlu 1450 devir/min'a. kadar; Kuru rotorlu, diz
boruya takilabilen (inline tip} , gévdesi dékme demirden, garii kompazit malzemeden veya dékme demirden imal ediimig, 1450
didk devir hizinda galigan sabit devirli sirkiilasyon pempalannin Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanhgd'nin "Elektrik Moteorlan Ile ligili
Gevreye Duyarh Tasanm Gereklering Dair Tebli§™ ne gére 0,75 kW ve tzeri trifaze olmasi durtmunda motor gigierinde motor
verimi IE3 verim seviyesinden diisik olmayacak sekilde techiz ediimig olan kuru rotorlu sirkiilasyon pompastnin isyerinde temini ve
cahgir halde yerine montaj:.
22 1253251104 | 32 @ mm {1 174", Plsllk tutucu, PN-16, bubar igin, pres dokim vidall { Adet i
) Teknik Tarifi: PISL[K TUTUCULAR (TS 11494y (Qler: Adet) Svi, buhar ve gaz donanimina monte edllecek aklskamn basmo ve
sicakligina tabi olarak gévdesi piring, bronz, sfare, dokme demir veya gelikten, ig siizgedi piring veya paslanmaz gelikten, siizgeci
kolayca sdkiliip temizlenebilen, flangh veya vidalt pislik tutucunun ig yerinde temini ve yerine montaji. Not: Filtre -hassasiyeti; DN
20'ye kadar 500 um (0,5 mm)'den biyik pargalan gegirmeyen, BN 50've kadar 700 pm {0,7 mm)'den biiyik pargalan geginmeyen,
' DN 150've kadar 1200 um (1.2 mm)'den biiyUk pare¢alan gecimmeyecek sekilde secilecektir. _
23 125.340.1101 t 15 @ mm (1/2%), Otomatik hava atma cihaz), buhar igin, vidali, PN-16 Adet |
Teknik Tarifi: OTOMATIK HAVA ATMA, CIHAZI (TS-7817) {Clgl: Adet)Sivi delu kap veya borularda biriken hava ve gazlan atmak
igin monte edilecek, uygun kapasitede, ¢alisma basing ve sicakhidina tabi olarak bronz, dskme demir piring veya gelikten mamiil,
paslanmaz gelikten samandirali veya termostath cihazin ig yerinde temini, yerine montaji ve isler ha[de teshml
24 (25.337.1104 | 32 @ mm- (1 1/4"), Bogalimasiz, Digli Piring Hava Aylrlm 1 Adet | 1:
‘Teknik Tarifi: HAVA AYIRICI (Olgi: Adet)lsitma sisterninde olugan havay tahliye etmek i u;m piring veya TS 1ISC 1129 standartiarina
uygun malzemeden mamul, PN16-sinifinda imal edilmig gévdesi, hava ve suyu ayirici bélimde paslanmaz ¢elik veya muadili hava
‘ -toplayici perdesi clan, gévdenin st kisminda hava tahliyesi igin musluk ve otomatik ventili bulunan, 120 °C su ve maksimum 10
bar igletre basincinda caligabilen hava ayincisinin is yerinde temini ve montajinin yapimass _
25 125.475.1301 ] Sabit kanath menfez 500 ¢cm'ye kadar | Adet [ !
Teknik Tarifi: Sabit kanath {lineer) MenfezAliminyumdan imal edilmis,.en az 22 mm g:ert;e\rel} sabit kanatl, istenilen renkte boyall,
_ 1 srzdirmazhk malzemeleri ile birlikte, calisir halde teslimi.
26 OZELPOZ1 | DOGALGAZ I¢ TESISAT PROJE CiZIM BEDELI _ Adet |
AZEL POZ 45 KW 38.700 kcal/h'lik Bogalgaz yogusmall kombi bacasi dahil, 12 [t
27 KOMBI genlesme tanki kapasitesine sahip olan bu kombi ¢ift esanjorlu Adet |
olmalidir. :
28 jv.1892 Gaz manometresi Adet
Teknik Tarifi: @63 mm ¢apinda kadranli olagaktir.
29 {v.1894/01 | Dogal gaz fleksi kombi igin 3/4" makaronlu :m |
Teknilk Tarifi: TS 10878 e uygun olacaktir..
30 v.1894/02 1'Dogal gaz fleksi ocak igin celik 6rgald 1/2” ; m !
' Teknlk Tarifi: TS 14800 e uygun olacaktir. ' _
31 |V.1903 Dogalgaz Sayag Montaj Seti Adet
© 32 V190442 Mekanik Deprem Emnivet Vanasi 11/4" disli Adet
33 V1907 %::ar Tipi Yodusmall Kazan Yatay Hermetik Baca Seti & 80 / @125 T;k:

a
Makine Teknikerl



