Ihale
Makami

i KALEMLERiI PURSANTAJLARI (YUZDELERI)

(Yuzdeler toplam yaklagik maliyete géredir)

[sin Adi: ANTAKYA ILGESI AGIKDERE MAHALLES! SEHIT CUMA BILEK ILKOKULU BAKIM ONARIM (Sl

Is Grubu: Ana Grup>Ingaat Imalatlar Sayfa 1/1
:(', Poz No imatatin Clnsi Birim | Miktan Pur(?iz)n taj
1 |04.773/A02 Gdmme i¢ kapt kilidi (Dar tip) (TS EN 12209) Adet 2,169013
2 04.773A08 Kapi kolu ve aynalan (Kromajh) (TS EN 12209) Adet 2,229264
3 [4.773/A10 Mentege Adet 1.120657

Eski boyali yilzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlh yarimat boya ,
4 [15.540.1247 yapiimast {ic cephe) m 3,492668
Aldminyum ve PVC den yapilan her tiidd kapt ve pencere - z
5 [1819828 dodramasinin stkiimesi m 2.935651
6 |kamnass Patlayici Madde Kullanmadan Demirli ve Demirsiz Beton Ingaatin o 1171522
YiKilmasi
7 |[P-022A Duvar yiizeyinden fayans sokillmesi m? 1,129834,
8 [¥.18.001/C14 ; gg[mqrgsllcallnl1glnda yatay delikli tugla (190x135x180 mm) ile duvar m? 1.401748
Ahgaptan mastf tablal ic kap1 kasa ve pervazi yapilmasi yerine .
9 |Y.22.001/01 konulmasi m 33,083678
10 [Y.22.009/01 Ahgaptan masif tablal i kapi kanad yapilmasi ve yerine konulmast m# 47,293169
{25x33 cm) veya (25x40 cm) anma ebatlarinda, her tird0 desen ve
11 {Y.26.006/305 |ylizey dzellifinde, |.kalite, beyaz seramik duvar karolan ile 3 mm derz m? 2,994212
aralikli duvar kaplamasi yapiimasi (karo yapistincisi ile
12 Iv2750102 2‘00.'250 kg kireg/cimento karrgimt kaba ve ince hargla siva yapiimasi m? 0,978608
{ic cephe sivas)
Toplam: 100,0000 --
B
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: Ihale

Makami
Birim Fiyat Tarifleri

igin Adi: ANTAKYA ILCESI AGIKDERE MAHALLES! SEHIT CUMA BILEK ILKOKULU BAKIM ONARIM IS!

Is Grubu: Ana Grup>Ingaat Imalatlari Sayfa1/2
S. Pursantaj
Poz No Imalatin Clnsi Blrim |  Miktan
No (%)
1 [04.773/A02 Gdmme i¢ kapi Kilidi {Dar tip) (TS EN 12209) Adet
Teknik Tarifi: Kap doframa madent aksamlan {Ahgap, metal ve plastik)
2 oa773a08 | Kapikolu ve aynalan (Kromajli) (TS EN 12209) | Adet | |
Teknik Tarifi: Kapi dograma madeni aksamlan (Ahgap, metal ve plastik)
3 [p4.773A10 | Mentege | Adet | }

Teknik Tarifi: Kapi dograma madeni aksamlan {(Ahgap, metal ve plastik)

15.540.1247 Eski boyall ylzeylere astar uygulanarak iki kat su bazll yarimat boya

a
4 yapiimast (i¢ céphe) m
Teknik Tarifi. Eski boyalt ylizeylerin kabaran dokitlen yerlerinin temizlenmesi , gerekli algt / macun tamirinin yapiimasi
zimparalanmasi, 0,070 L su bazh astar sdrliimesi, istenilen renkte 2 katta ortalama 0,132 It su bazl yanmat boya yapiimasi igin her
turil malzeme ve zayiat, iggilik, yoklenici genel giderleri ve kan dahil, 1 m? fiyati:Glgd: Projesi Gizerinden boya yapilan ylizeyler
dlgilir. Tom bogluklar dugtlar.Not: 3 m den yiksek duvar ve tavanlarda aynica ig iskelesi verilic. Siva igin ig iskelesi varsa, aynca
boyaya verilmez.
5 |18.198128 Aliminyum ve PV(_) den.yapllan her tUrlii kapi1 ve pencere m?
dogramasinin stkiilmesi
Teknik Tarifi: PYC ve aliminyumn pencere dodramasini yeniden kullanilabilecek gekilde itinali ofarak sékQimesl, ¢ikan malzemelerin
istifi, iIngaat yerindeki yOKkleme, yatay ve ditgey tagima, her tlrld igcilik, arag ve gereg giderleri, yiklenici genel gidereri ve kan dahil,
aliminyum ve PVC den yapilan her tiirl kapi ve pencere dogramasi sk(imesinin 1 m? fiyati:
OLCU : Stkim yapilan kapl, pencere alam dlgolir.
NOT : Sttkimden gikan malzemeler idareye aittir.
6 IKGMAHB.185 I Patlayici Madde Kullanmadan Demirli ve Demirsiz Beton Ingaatin m®
Yikilmasi
Teknik Tarifi: Patlayicl madde kullanmadan demirli ve demirsiz beton ingaatin yikilmasi.
Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:
Patlayici madde kullanmadan demirli ve demirsiz beton ingaatin belirlenen yilum yéntemine gore yikiimast veya sdklimesi, yikim
ve stkimden ¢ikan malzemelerin; vasitalara yiKlenmesi, nihai ortalama 100 m mesafeye kadar taginmasi, bogaltiimasi, tabakalar
halinde serilerek dizellilmesi veya [darece gisterilecek yerde depo ediimesi ile agagtda "Bidm Fiyata Dahil OImayan Masrafiar”
bashdi alinda sayianiar diginda kalan dider bOtOn iglerin yapilmasi igin gerekli olan her tirl iggilik, malzeme, makine, alet ve arag
giderleri ile yOklenici kar ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dahil Qlmayan Masraflar;
Dolgu veya depoya gidecek malzémenin nihai ortalama 100 m'den fazta mesafeye taginmasi, demirli beton ingaatin yikilmasindan
¢ikan demirlerin ayrimass, yilamdan ¢ikan ige yarar tas ve tulalann ayrilmast, malzemenin dolgularda kullanilmasi sirasinda
yapilan sulama ve stkistima igleri,
Olgo:
Demirli ve demirsiz baton ingaat yikilmadan 6nce yerinde bogluksuz Blgilen metrekp cinsinden hacmidir.
Gdeme:
Blrim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGW/18.185'deki "Patlayici Madde Kullanmadari Demirii ve Demirsiz Betan Ingaatin Yikimas:"
m® birim fiyati Gzerinden yapilir.
7 {P-022/A ‘ Duvar ylizeyinden fayans sékiilmesi | m? |
Teknik Tarifi: Duvar ylzeyinden her ebattaki fayans kaplamanin altindaki harei ile birlikte sékOlmesi, ingaat yerindeki yOkleme,
yatay ve dugey tagima, bogaltma, ig¢ilik, arag ve gereg giderleri ile stkilen malzemenin nakli, miteahhit kar ve genel giderler dahil
1m? fivahdir,
8 Iv.1s.001/Ct4 135 mm kalinliijinda yatay delikli tudla {190x135x190 mm) ile duvar -
yapilmast
Teknik Tarifi: Projesine gére yatay delikli tugla ife ¢imento-kireg karigimi harg kullanilarak duvar yapilmas, [bzumunda sulanmast,
ingaat yerindeki ylikleme, yatay ve dugey tagima, bogaltma, her t0rii malzeme ve zaiyah, is¢ilik, arag ve gereg giderleri, yUklenici
genel giderleri ve kéri dahll, 1 m? fiyati:
Olghi: Projesindeki bovutlar Gzerinden hesaplanir. 0,10 m#den k0¢lk bostuklar diiglimez.
9 Iv22.00101 Ahsgaptan masif tablah i¢ kapi kasa ve pervazi yapiimast yerine e

konulmas!

Teknik Tarifi: Projesine gtire, ig kapilara |. kalite beyaz gamdan (koknar), temizi en az 45 mm kalinlikta masif kasa ve temizi en az
22 mm kahnhkta iki taraflt pervazin yapiimasi, duvara konacak Oger adet takozlara tespit edilmesi, gerektifinde pervaz ya da kasa
kenarina, gita konulmasi, bu isler jgin gerekli her tirl malzeme ve zayiat, arag, gereg, isgilik, I yerindeki, yatay ve digey taguma,

bosaltma, yiklenici genel giderleri ve k&n dahil, (boya ve ci'a harigh 1 m? fiyats:

4
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Ihale

Makami
Birim Fiyat Tarifleri

Isin Adi: ANTAKYA ILCESI AGIKDERE MAHALLESI SEHIT CUMA BILEK ILKOKULU BAKIM ONARIM I$!

Is Grubu: Ana Grup>Ingaat Imalatian Sayfa2/2
8. Pursantaj
Poz No Imatatin Clnsi Birim | Miktan
No . (%) |

Olgu: Prajesine gore yapilan kasasve pervaz alanm hesaplanir,
Not: Cita dlglye dahil edlimez.

10

Y.22.009/01 |Ahsaptan masif tablal ig kap kanadi yapiimas ve yerine Konulmasi | m? | |

Teknik Tarifi: Projesine gdre, i¢ kapilara I. sinif gam kerestesinden seren, baghk ve kayitlar, temizi en az 45 mm kalinhikta,

tablalar, ternizi 30 x 80 mm kalinhkta gtsterilen sayida kinigh pargatann birlegtirilerek masif tablal ig kapi kanad yapilmast, yerine

konmasi, madeni aksaminin takilmasi, ¢ivi, vida ve benzeri her torda malzeme ve zaylah, arag, gereg, isgilik, i yerinde yokleme,

éatay ve diigey tagima, yiikleme, bogaltma, yiklenici genel giderleri ve kan dahil, {boya, madeni aksam bedeli harig) 1 m* fiyati:
fgl:

1) Kapa kanadirun digtan diga eni ve hoyu garmlarak atan hesaplanir. Bu digilye kapi kasalan dahil ediimez.

2) Bagluktaki kapi kanattaninin godaltilmasi halinde agilir ya da sabit kanatlan hepsi kapsar gekilde 8iclye dahil edilir. (Sabit

kanatlar telaro kasa gekiinde biterse, kasatar kanat Slgisiine sokulur, ayrica kasa bedell ddenmez)

Mot: .

1)Genel olarak kapl dogramalarinda kultarslacak madeni aksam; idarenin begenmesi sarti ile her cins kifit ve kilit koliarl, aynalari,

siirg0, stop lastikli tampon, mentege ve yayli mentegeden ibarettir.

2) Madeni aksamin yerlering taksmas) iggiligi dodrama fiyatlanna dahildir.

{25x33 cm) veya {25x40 cm) anma ebatlarinda, her tirlii desen ve

11 |¥.26.006/305 |yiizey dzellifinde, Lkalite, beyaz seramik duvar karolar ile 3 mm derz m?
aralikh duvar kaplamasi yapilmasi (karo yapistiricisi ile)
Teknik Tarifi: Onaylannus detay projesine uygun diizgln yiizeyin, yapigmay engelleyici kir, toz, gapak ve benzeri kalntilardan
arindirimasi ve nemlendirilmesi, yizey 0zerine ¢imento esasl, standart performansli, kayma tzellidi azaltdmig karo yapigtincinin
sitritmesi ve tizel tarak ile yivlendiriimesi, {25 x 33 cm) veya {25 x 40 cm) anma ebatlarinda her {0l desen ve ylzey dzeligine
sahip, l.kalite, beyaz seramik duvar karosunun, mastarina uygun olarak, 3 mm derz araliklar birakdarak digenmess, derzlerin
istenilen renkte ¢imento esasli, standart performansh derz dolgu malzemesiile doldurulmas), kaptama yaptlan ylizeyin
temizlenmesi, her t0rlh malzeme we zaiyab, iscilik arag ve gereg giderleri, is yerinde y(kleme, yatay ve digey tagima, bogalima,
ylklenici genel gidederi ve k&n dahil 1 m? fiyati:
QOleli: Kaplama yapilan ylzeyler projesi 0zerindeki dlgilere gtire hesaplanir.
12 Iv.27.501/02 i 2_00}‘250 kg kireg/cimento karigtmi kaba ve ince hargla swva yapiimasi m
(i cephe sivasi)

Teknik Tarifl: 1 m* digli kuma 200 kg ¢imento ve 0,128 ton torbali sénmbs kireg katttarak hazirlanan hargla ortalama 2 cm
kalinhinda kaba siva yapiimasi, Gzerine 1 m®*mil kuma 250 kg gimento ve 0,076 ton torball stnmU kireg kablarak hazirlanan
hargla artalama 0,8 cm kalinhiginda ince siva yapilmasi, gerekli zzamanlarda sulanmasi, duvar yizeyinin temizlenmesi, her tQrld
malzeme ve zayiatl, isgilik, galigma sehpatari ingaat yerindeki yOkieme, yatay ve digey tagima, bogaitma, ylikenici genel giderferi
kari dahil, 1 m? fiyatn:

Olgti: Sivanan bitin yizeyler projesi Gzerinden hesaplanir.
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i$ KALEMLERI PURSANTAJLARI (YOZDELERI)

(Ylzdeler is grubunun tutarina goredir)
isin Adiz ANTAKYA |LGESI AGIKDERE MAHALLESI SEHIT CUMA B

ILEK ILKOKULU BAKIM ONARIM IS

is Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatl __ Sayfat/1
: ﬁo Poz No imalatin Cinsi :— Birim i Miktart Pur{s;z;'\taj
1 951054310 zgp::iet;%dar (10 kA), Anahtarll Otomatik Sigortalar (10 kA kesme . Adet 1106215
5 135.405.13%1 l%gp?s?t:l?)dar {10 kA), Anahtarli Otomatik Sigortalar (10 kA kesme Adet : ! 1.896368
2 ousrz | GAC $?da"rt Ruril i koruyuaisiz kontakterier (15 -3629) (S EN " pue 7 pass3ss
7T T T U400 Via kadar, Otomatik kumandall merkezi kompanzasyon bataryalan © . P
4 35130.1101 ! (30 kVAr'a kadar) _ S o ’ kVA_r_E% 9,246755,
Topraklama hatti-16 mm? Ciplak 6rguli veya dolu bakir tel, Pesel, :
5 i35140.1104 bergman veya PVC borulu tesisatta esas kolon hatti ile aym boru m o 1.368728
icinde gekildidine gére her nevi malzeme temini ve iscllik dahil [ R R S
3x2.5 mm?, TS 9756 HD 21.1 52, TS 9756 HD 21.1 4, TS 9757 HD ‘ .
21,2 S2, TS 9758 HD 21,383, TS 9759 HD 21,4 82, TS 9760 HD 21,5 ' ) i
6 361402508 | gy 1g|EC 227-6, TS HD 21,8 S1, TS HD 21,13 ST'e uygun ™ . 378139
! kursunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hath tesisi NVV (NYM) ‘ S B
7 351704002 L1_?g ﬁ;?ﬁtor, i1k akist en 2z 5100 Im, armatir 1gtksal verimi en az Adet | 14,209703
8 1351851203 | Etan] Priz (TS-40), AYRI YAPILAN TESISAT KISIMLARI TAdet] T 0277403
9 35.190.1100 | Kablo Tava Sistemleri _ o kg 3,395701
10 135.190.1304 En az 100 x 35 mm (¢ bolmeli) PVC ka@ kangl[an o om0 16,234063
11 [35416.9111 8 Balgeye kadar (dahil), Konvansiyonel tip yangin ihbar santrali Adet 6,922006
T |_‘ _ T - —— T T T T - - = . N
12 '35.415.1410 | }:g:]\;g;:ssyonel resetlenebilir (sifirlanabilir) yangin ihbar butonu ve Adst 1682178
| _amonta) o e = — S -
1 13 5}35&.415._1450 4' Konvansiyonel optik duman dedektorii ve montajs Adet - 22,401627
P14 35.415.1470 | Konvansiyone] optik duman ve sicaklik dedektoril ve montajl _ _ Adet | 2,977769
15 135415.1560 | Dahili elektronik yangin ihbar sireni B o Adet 3,238976
| 18 [35.500.1002 2x2x0.8+0.8 mm?, J-Y (St) Yangin Alarm Kablolan (VDE 0815) mo, 8,815762
Toplam: 100,0000 --

NOT : MEVCUT ANA GIRIS PANOSU KOMPANZASYON KISMI BAKIM VE ONARIMI YAPILARAK GALISIR
HALE GETIRILECEKTIR.
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MAHAL LISTESI

Sayfa1/1
Isin Adr: ANTAKYA ILGESI AGIKDERE MAHALLESI SEHIT CUMA BILEK ILKOKULU BAKIM ONARIM IS

Is Grubu: Ana Grup>Ingaat Imalattari

04.773/A02: Gémme i¢ kapi kilidi (Dar tip) (TS EN 122089) Adet
ZEMIN KAT VE 1. KAT TUM KAPILAR

04.773/A08: Kapi kolu ve aynalar (Kromajl) (TS EN 12209) Adet
ZEMIN KAT VE 1. KAT TOM KAPILAR

04.773/A10: Mentege Adet
ZEMIN KAT VE 1. KAT TUM KAPILAR

15.540.1247: Eski boyal vizeylere astar uygulanarak iki kat su bazl yarimat boya yapilmasi (i m?

cephe)
zemin kat we tavanlarinda ..

18.198/28; Aluminyum ve PVC den yapilan her tOrlh kapi ve pencere dodramasinin sékiilmesi m?
ZEMIN KAT VE 1. KAT TUM KAPILAR

KGM/18.185: Patlayici Madde Kullanmadan Demirli ve Demirsiz Beton Insaatin Yikiimasi m?
1. kat dfrenci we lavabo arkasi

P-022/A: Duvar yhzevinden fayans sdkllmesi m?
1. kat 8drenci wc lavabo arkasi seramik

Y.18.001/C14: 135 mm kalinliginda yatay delikli tudla (190x135x190 mm) ile duvar yapilmas: m?
1. kat 8grenci we lavabo arkasi

Y.22.001/01: Ahgaptan masif tablal ig kapi kasa ve pervazi yapilmas! yerine konulmasi m?
ZEMIN KAT VE 1. KAT TUM KAPILAR

Y.22.009/01: Ahgaptan masif tablali ig kapi kanadi yapiimasi ve yerine konulmasi m?
ZEMIN KAT VE 1. KAT TOM KAFILAR

Y.26.006/305: (25x33 cm) veya (25x40 cm) anma ebatlarinda, her tiirla desen ve ylzey dzellijinde,

Lkalite, beyaz seramik duvar karolag ile 3 mm derz aralkh duvar kaplamasi yapilmas: (karo m?

vapistiricisi ile)
1. kat Brenci we lavabo arkasi seramik

Y.27.501/02: 200/250 kg kireg/gcimento karigimi kaba ve ince hargla siva yapiimasi (i cephe swas:) m?

1. kat ogrend wc lavabo arkasi

B hod
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Birim Fiyat Tarifleri
Isin Adi: ANTAKYA ILCESI AGIKDERE MAHALLESI SEHIT CUMA BILEK ILKOKULU BAKIM ONARIM iSl

is Grubu: Ana Grup>Elekirik Tesisatl ] Sayfa1/2
e L o - Bursanta)
. PozNo imalatin Cinsi Birim . Miktan
No i | (%)
1 154051310 16 A'e kadar {10 kA), Anahtarl Otomatik Sigortalar (10 kA kesme

kapasitel) . . — j

li Teknik Tarifi: Anahtarli Otematik Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli) (Olgi: Adet) BFT No 35.105.1100 ile ayni dzelliklerde yanliz
' 10 KA kisa devre kesme kapasitesine sahip otomatik sigartanin temin ve montajl, her nevi malzeme ve igcilik dahil. _
2 ‘;35'105_131 ] 525 A'e kadar (10 kA}, Anahitarl Otomatik Sigortalar (10 kA kesme Adet
o T ikapasitel) e e L _
“Teknik Tarifi. Anahtarl Otomatik Sigortalar {10 kA kesme kapasiteli) (Olgi; Adet) BFT No 35.105.1100 ile ayni 6zelliklerde yanhz
10 kA kisa devre kesme kapasitesine sahip otomatik sigortanin temin ve montajl, her nev'i malzeme ve iggilik dahil._

3 351251102

3x16 A'e kadar, Kuru tip koruyucusuz kontaktérler (TS <3629 (TSEN Adet : :
o= 60947-4-1) R Rouaal DERENENVORU
Teknik Tarifi;- Kuru tip koruyucusuz kontakidrler: {Olgli: Adet)AC3 sinifi, koruyucu raleleri bulunmayan ayri kumanda diigmeleri ile
kuru tip g fazl kontaki6r temin ve montaj, yardimel kontaklar her nevi maizeme ve isgilik dahil. Olgl: Monte edilmig kontakior

4 135130.1101

1400 V'a kadar, Otomatik ku‘ﬁﬁ—éﬁdéll merkezi komp_anzasy_on béié_rj;alarl k\:f Ar r
| {30 kVAr'a kadar) : "

Teknik Tarifi- Otomatik kumandall matkezi kompanzasyon bataryalan (Clgo: KVAR) (30 kVAR'a kadar) Kondansatorleri,
devreye sokup gikaracag kontaktdrleri ve bu devrelere ait sigortalan, kumanda devresi sigortalari, kontaktsrlere kumanda eden
| pako saiterleri réle igin gerekli alum trafosu dahil iig fazli kompanzasyon bataryastnin temini yerine montaj) igler halde
teslimi.{Reaktif gig kontrol rélesi,termik ve manyetik koruyuculu salter,pano bedeli harigtir.)Olg0 birimi olarak kondansatérin
_i segilen gerilim deJerindeki KVAR cinsinden giig degeri dikkate ahner) .-
Topraklama hatti-16 mm? Ciplak 6rgill veya dolu balr tel, Pesel,

5 35.140.1104 . bergman veya PVC borulu tesisatta esas kolon hatti ile ayni boru m
1 _liginde cekildigine gore her nevi malzeme temini ve iscilik dahit | .

" Teknik Tarifi: PVC borulu tesisatta esas kolon hatti ile ayn boru iginde gekildijine gore her revi malzeme temini ve iggilik dahil,

. [@emmy L . .
_}L "3x2,5 mm?, TS 9756 HD 21.1 S2, TS 9756 HD 21.1 §4, TS 8757 HD
6 ‘;35 1402508 121,2 $2, TS 9758 HD 21,383, TS 9759 HD 21,482, TS9760HD 21,5
[ 83, TS IEC 227-6, TSHD 21,8 51, TS HD 21,13 51'e uygun
b kurgunsuz PVC izoleli kablolar ite besleme hatti tesisi NVV (NYM) .
TFeknik Tarifi: NV (NYM) tipi kursunsuz PYC izoleli kablolar ile besleme hatti tesisi: (Clcl: myTS EN 50525-1, TS 8756 HC 21.1
84, TS 9758 HD 21.3 53, TS @760 HD 21.5 $3, TS IEC 227-8, TS HD 21.13 S1'2 uygun kurgunsuz PVC izoleli NVV (NYM)
kablotar ile beslems hatti tesis edilmesi.{boru déhil degildir.} Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlanna, 305/2011/AB
Yapi Malzemeleri Yonetmeligine uygun olarak dretilmis, GCE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve Ureticinin performans
beyan ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluglardan alinmig Performans Degismezik Sertifikasina sahip olacaktir.
; Ol BFT Na: 35.140.2100'deki gibi.-

m

7 |35.170.4002 [ :_n??wprolemr. 151k akist en az 5100 Im, armatir 1giksal verimi en az 110 . Adet : |
Teknik Tarifi: Led Projektdrier (Olgl: Adet) Gévdesi ile 6n cam cargevesi enjeksiyon aliminyum ddkimden imal edilmis, finn boya
ile boyanmig, 6n cami temperlenmig, 250°C i1siya ve darbelere kargi dayamikli, en az IP 65 karuma dergcesine ve IK 08 koruma

| derecesine sahip, (-20°C ile +65°C) arasinda galigabilen, {tavana, duvara, zemine) mentaj yapilabilmesi igin gerekli montaj
aparatlan bulunan, projektdrier ise TS EN B0598-2-5 standartlarina ve {2014/35/AB) Belirli Gerilim Sinirlan Igin Tasarlanan
Elektrikli Ekipman ile ilgili ynetmelige uygun olarak CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmig olan projektériin i yeting temini,
her nevi malzeme ve isgilik dahil igler halde teslimi. Not: ENEC sertifikall veya TSE Griin belgeli veya akredite bir belgelendime
kurulugy tarafindan Qriin belgesine haiz sirticll{l ve siirici PFC degeri en az 0,95 olacaktir- Kulianilan ledler IESNA LM-80 belgeli
olacakhr. Kullamm 8mrii TM-21 hesaplama tablosuna gére en az 50000 (L70) saat, renksel geriverim degeri (CRI) en az 65
olacaktir. Projektérler akredite bir labaratuvardan ahnmig IESNA LM-79 standartiarina uygun fotometrik dlglim raporuna sahip
olacak, IP keruma derecesi testleri TS 3033 EN 60529 standardina, [ koruma derecesi testleri TS EN 62262 standardina gtire

.. _yaptnimg olacakur. . - -
8 1361851203 | Etanj Priz (TS-40), AYRI YAPILAN TESISAT KISIMLARI Adet

i Teknik Tarifi: Etanj PrizAlominyum enjeksiyon govdeli, parselen kaideli, piring, kontakh, kapakl, toprakl neme ve hava etkilerine
| kargi dayanikl, en az Turk standartlan Uyguniuk Belgesine haiz iletken girigler lastik contal agiziikl tam etanj priz

9 135.190.1700 LKablo Tava Sistemleri - kg
Teknik Tarifi: Kable Tava Sisterleri: (Olgh: Kg. |hzarat: %60)Eleldrik kablolarinin giivenli bir gekilde taginmasint saflamak Gzere,
TS EN 61537 standardina, tasdikli elektrik projesinde belirtilen ebatlara ve Elektrik lesisati genel teknik gartnamesine uygun, TS
EN 10130/10131 standardina uygun, kable yokiing tagiyabilecek geniglikte ve yikseklite sac tizerine deliklerin delinmest,
biikiilmesi. sacin mukavemetini arirmak ve esnemesini engellemek amaciyla (giglendirilmig) tavamn boyuna ve enine kordon
cekme yontemiyle oluk agilmas, yad ve pas giderimesi igin kimyasal banyoda tutulmasi, flaks kaplama igleminden gegirimesi, &n
kurutmaya tabi tutulmasi sonra TS EN 150 1461 standardina uygun sicak daldirma usulilyle galvaniz kaplama yapilmast, ig yerine
nakli, aski veya konsollar vasitasiyla tavana veya duvara mantajinin yapiimast, her tirli iscilik ve malzeme dahil igler halde teslimi.
NOT: 1- Olgllendirmede sadece tava adirlig esas alinacaktir. 2- Yatay, dikey ve yon degistime yerlerinde kullanilacak ek
pargalar, rediksiyon,tagiyic gbrev yapacak konsol, askt tijleri, aski elemantari, tespit krogeleri ile vida, somun, rondela, kopilya v.b
elamanlarda sicak daldirma galvaniz kapli olacakbtir. Buntann bedelleri birim fiyata dahil edilmis olup aynca bedel tdenmayecektir.
3- Sicak daldirma galvaniz imalatgisindan, TS EN 130 1461 standar sartlarina uyuldugunu beliten uyguniuk belgesi istenecekdir.

10 [135.190.1304 | En az 100 x 35 mm (iig bslmeli) PVC kablo kanaliari m

Tornik Tanit BVC Kabio Kanaliar: (OlGi: myBina iginde; kuvvetii ve zayif akim iletkenlerinin emniyetli sekilde taginmasinga
wullanimak tizere tasarianmig, TS EN 500858-1, TS EN 50088-2-1, standartlanina uygun, TS EN 60695-2-11 sta ardina u
_ olarak alev iletmeyen, malzemeden imal ediimis, mekanik darbelere dayanikli, kendiliginden sénen PVC, atmosfeniy ve




_ Birim Fiyat Tarifleri _
isin Adi: ANTAKYA ILCEST AGIKDERE MAHALLES] SEHIT CUMA BILEK ILKOKULU BAKIM ONARIM IS

is Grubu: Ana Grup>Elekirik Tesisats Sayfa2/2
A 'i sa . S et
. PozNo | Imalatin Cinsi Birim  Miktar
No | l (%)

\ isinlanina dayanikli, IP 40 koruma simifir, CE uygunluk igareti ile piyasaya arz edilmig Atik Elektrikli Ve Elektronik Egyalarin Kontroli
(RoHS) yonetmeligine uygun,-25°C ila +60°C ortam sicakliginda cahgabilen, diefektrik akim: 260 kWfem' ye dayanikl, RAL 9010

§_ beyaz renk!i,(100 mm ve Gstindeki ebatlardaki kanallar igten kilitlemali ve folye kaplamah), Kullanifan ig kége, dig kdge ve dirsek

3 : aksesuarlan menteseli tip ve hareketli olan, Kanal tabanlarinda duvara mentaji kolaylagtiran gablonlagmig dikey ve yatay montaj

'  delikleri bulunan, PYC kanallanin temini, isyerine nakli, yerine montaji, baglantiarinin yapiimast, Ic koge,dig '

P __1 kége dirsek sonlandirma, T dirsek ve gergeveler gibi her tirl{: baglanti elemanlan dahil ister halde teslimi.
i 11 535.415.1111 8 Bélgeye kadar (dahil), Konvansiyonel tip yangin ihbar santrait Adet

Teknik Tarifi; Konvansiycnel Tip Yang:n lhbar Santral (Glgi: Adet, ihzarat: %80)Konvansiyone! yangin ihbar santrall
konvansiyone! optik duman, sabit sicaklik, sicaklik artig hizi, optik duman ve sicaklik, alev dedektérii dodalgaz, LPG ve
karbonmonoksit dedektdrleri, konvansiyonel dahili ve harici tip yangin ihbar butonlan, sesli ve 1sikll alarm cihazlarinin baglantisina
uygun clacaktir. Yangin ikbar santralinda standart olarak en az 1 adet sesli alam gikigi ve itfaiyeye ya da uzaktaki bir yangin
micadele merkezing ya da bir gézlem istasyonuna sinyalizasyon igin alarm ve anza gikiglan bulunmalidir. Yangin ihbar santrali
kendi basina galisabildigi gibi terarlayici panel ile birlikte caligabilmelidir, Konvansiyonel yangin ihbar santrall, algilama ve alarm
cihazlanna giden tiim hatlan kopukluk, kisa devre ve hat lizerinde bulunan cihazlann yerinden sokUlmesi gibi arizalara kargt siirekli
alarak denetim altinda tutmalidir. Yangin ihbar santrali, genel yangin alarm ve anza lambasing, her yangin balgesi igin ayn alarm
ve anza lambalarina sahip olmali ve loka! sesli uyan cihazi bulunmahidir. Santral tizerinde yetkisiz kigilerin santrala midahate
etmesini engelleyen kilit sistemi olacaktir. Ana beslemenin kesimesi durumunda yangin alarm sisteri, algilama fonksiyonlarint en
az 24 saat yerine getirebilecek ve bu stirenin sonunda tim alarm verme, kontrol ve haberlesme fonksiyonlanimi en az 30 dakika
siire le yerine getirebilecek gekilde tam kapah, sizdirmaz tip, bakim gerektirmeyen akiimilatérler le teghiz edilmelidir. Santralin
topraklanmasi Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yonetmeligine uygun, bagimsz olarak & chm'dan blyik olmayacak gekilde
yapiimalidir, Santral TS EN 54-2 ve TS EN 54-4 standardina, 305/2011/AB Yap: Malzemeleri Yénetmelidine uygun imal edilmig,
GE uygunluk isaretiyle piyasaya arz ediimig, Ureticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmig
kuruluglardan alinmig Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir. Konvansiyonel yangin ihbar santrali temini, yerine
montaji, her nevi ufak malzeme ve iscilik dahit, galigir halde teslimi.

12 135415.1410

? Konvansiyonel resetlenebilir (sifirtanabilir) yangin ihbar butonu ve Adet '

_ imontajl ___ S e .

! Teknik Tarifi. Konvansiyonel resetienebilir (sfirlanabilir) yangin ihbar butonu ve montajt (Olgl: Adet)Kenvansiyonel resetlenebilir
[ yangin ihbar butonu, tizerindeki esnek kinlmaz cama basiimasiyla aktive olmal ve sififlama iglem] gerceklestirilene kadar bu

; durumda kalmalidir. TS EN 54-11 standardina, 305/2011/AB Yapi malzemeleri Yénetmeligine uygun imal edilmig, CE uyguniuk
igaretiyle piyasaya arz edilmig, iireticinin performans beyani ve Avrupa Birlii tarafindan akredite edilmis kuruluglardan alhinmig
Performans Dagismezlik Sertifikasina sahip alacaktir, Butonun temini, yerine montajl, yangin ihbar sortilering baglanmast her nevi

ufak malzeme ve iscilik dahil, galisir halde teslimi, _ L
13 [35.415.1450 | Konvansiyonel optik duman dedektérii ve montaji Adet | :

Teknik Tarifi- Konvansiyonel oplik duman dedekrart ve montajl (Olgl: Adet, Inzarat: %60)Dedektor optik yéntem ile duman

: algilamasi yapacaktir. Dedekiér igik sagma prensibivle galigan bir fotoelektrik duman hiicresing sahip olacaktr. Dedekidr paralel
i bar lambas! baglantisina uygun olacak ve takilip sékilebilmaesini saglayan bir sokete sahip olacaktir. Dedektér TS EN 54-7
 standardina, 305/2011/AB Yap1 malzemeleri Yénetmeligine uygun imal edilmig, CE uyguniuk igaretiyle piyasaya arz edilmig,

| Greticinin perfermans beyaru ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluglardan alinmig Performans Degismezlik
Sertifikasina sahip olacaktir. Dedektériin temini, ig yerine nakli, her tirld ufak malzeme dahil, test edilerek galisir halde teslimi.

14 35.415.1470 '[ Konvansiyonel optik duman ve sicaklik dedektoril ve montajy  Adet ¢

T Feknik Tarifi: Konvansiyonel optik duman ve sicakiik dedektdrii ve montaji (Olcii: Adat, ihzarat; %60)Dedektsr optik yontem ile
duman algilamasi yapacaktir. Dedektdr i1k sagma prensibiyle galigan bir fotoelektrik duman hiicresine sahip olacaktir, Dedektsr
buna ek olarak, 1siya duyarl yar: fletken vasitasiyla sicaklik algilamasi yapacaktir. Dedektér paralel ihbar lambasi baglantisina
uygun ve takilip stkilebilmesini saglayan bir sokete sahip olacaktir, Dedektor TS EN 54-7 ve TS EN 54-5 standardina,

' 306/2011/AB Yap! malzemeler: Yénetmeligine uygun imal edilmi, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve Ureticinin

performans beyan ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmig kurulugtardan ahnmig Performans Degigmezlik Sertifikastna sahip
i olacaktir- Dedektoriin temini, is yerine nakll, her tirld ufak malzeme dahil, test edilerek galigir halde tesliml.

16 354151560 | Dahili elekironik yangin ihbar sireni Adet .
Teksik Tarifi: dahili elektronik yangin ihbar sireni (Olgii: Adet, ihzarat: %80)dahill sirenin gévdesi sagiam, 1siya dayanikh kirmizi
renkte ve estetik goriniigli oimalidir, Siren minimum 100 db/imt ses siddetinde olmalidir. Sirenin koruma sinifi en az IP 42 olan
siren TS EN 54-3 standardmna, 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine uygun olarak tretimis, CE uygunluk igaretiyle
piyasaya arz edilmig, ireticinin performans beyan) ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmig kuruluglardan alinmig Performans
Deismezlik Sertifikasina sahip sirenin temini, is yerine nakli her torli ufak malzeme dahil, test edilerek galigir halde tesfimi.

16 [35.500.1002 § 2%2x0.8+0.8 mm?, J-Y {St) Yangin Alarm Kablolar (VDE 0815} m

Teknik Tarifi: J-Y(SOY Yangin Alarm Kablolarn (Olgii:- m) (VDE 0815)Givenlit sistemlerinde, haberlegsmede, kapal ve kuru
alanlarda kullanilan, TS EN 60228'e uygun iletkenli, DIN VDE 0815'e uygun galisma sicaklik arahdl -30 °C ile +70 °C (sabil tesisat

{ igin) olan, TS EN 50280-2:21'e uygun, PVC damar izolasyonlu, perler bikild, Aliminyum folyo sanli, topraklama telli, digklf TS

| EN 50280-2-22'ye uygun RAL 3000 kimizi renkte PVC, PVC'nin alev geciktirmesi ve kendi kendine sdnmesi TS EN §0332-1-2

| standardina uygun, TS 13767 standardina uygun yangin aiarm kablelarnin ig yerinde temini, gecit ve giiveniik berulan, her nevi
malzere ve isgilik dahil. {dahili tesisatta PVC boru déhildir.) Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlanna, 305/2011/AB
“Yap! Malzemeler Yonetmeliine uygun olarak tretilmig, CE uygunluk isarefiyle piyasaya arz edilmig ve Qreticinin performans

| beyam ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kurwluglardan akinmig Performans Degismezlik Sertifikasina sahip.

NOT : MEVCUT ANA GiRIS PANOSU KOMPANZASYON KISMI BAKIM VE ONARIMI YAPILARAK Q%&R
HALE GETIRILECEKTIR. ) Vo ‘G\, ,
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TESISAT MAHAL LISTESI (Yan Sayfa-2)

)

isin Adi: ANTAKYA ILCESI AGIKDERE MAHALLES| SERIT CUMA BILEK [LKOKULU BAKIM ONARIM IS Sayfa 1
is Grubu: Ana Grup>Elekirik Tesisati
i
— | i
— |_|_- | 4
< z P
Sira e o a Lo
Poz No imalatiar Tlgzia 9 clZzlgi<ia ¢,
No Tt |o.% AR AEAR: i :
= 2| ' a 2 Z 14| I !
Bl ol i ET6|2]a I |
< | L | Ll Z2lal2]1Q1i2] 6 ! !
. 16 Ale kadar (10 kA), Anahtarll Ctomatik i
________ 1 P51051310 | sigortalar (10 ke kesme kapasitel Adet) -y bt I
25 A'e kadar (10 kA), Anahtarll Otomatik ;
2 35‘105‘1311 Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli) Adet| - 1 - e * ) . ) ) ) ) R
3x16 A'e kadar, Kuru tip koruyucusuz X |
3 384251102 | o iohierier (16 -3620) (TS ENG0Saz-4-n_ |A% = | ~ | =t ol 2 AT L — .
" 400 V'a kadar, Otomatik kumandal merkezi ;
i 4 35'130‘1191 kompanzasyan bataryalan (30 kVAr'a kadar) KVAr| - Sl o i ) ) i ) N N N .
Topraklama hatti-18 mm? Ciplak &rgiilii veya | .
dolu bakir tel, Pegel, bergman veya PVC borulu | '
5 35.140.1104 | tesisatta esas kolon hatt ile ayni boru iginde m - - - - - - - - - i |
, cekildigine gére ber nevi malzeme temini ve i !
! iscilik dahil L 1l R
32,5, 16 5766 HD 21.1 52, 15 9756 HD | P
1 21,154, TS 9757 HD 21,2 52, TS 9758 HD ' !
: 21,383, TS 9759 HD 21,4 52, TS 9760 HD ! |
6 35.140.2508 ' 5’53 15 |EC 2276, TSHD21,8S1,TSHD| ™ | ~ T " T T T T T T | T '
! 21,13 S1'e uygun kurgunsuz PVC izoleli : ; |
_____ . kablolar le besleme hatt tesist NVV (NYM) ded j N R B T A B
i Led projetér, 151k akisi en az 5100 Im, armatir ) R ) . ) . ) _ i !
T A e a1 i el IO DR PR A ol AN U S A NN N S i P A
* Etanj Priz (TS5-40), AYR YAPILAN TESISAT i T T i
(O IR L sMARL. St O W T B | i I 4. ) i ]
9 35.190.1100 | Kablo Tava Sistemier kg | - -V~ -1 1 -1-1-1-* | ‘ g
....................................................................................................................... I ES o | [N I S A [ - - t B T
10 35 1901304 £n az 100 x 35 mm (g b&imeli) PVC kaklo m + ) . ) + ; . + + i I .i 1I
IR ckanallart e e b I SN NSV A AU S S LU S . L I N TN i
8 Béligeye kadar (dahil), Konvansiyonel tip ) . ) ) o ) ) ) '
1 AT e e Adet - ] } . S l ______________________________ N D L i|
Konvanswonel resetienebilir (sificlanabllin ! ! _
13__35.415 1419 vangmn inbar butonuvemontajl__ Adet S R [ RN S ST R N N T | I T M
13 B5.415. 1450 ' Konvansiyonel optik duman dedektsrl ve Adet A N A R R | | | : i |
________________ moptaji LT R I T R T B N R R S
Konvansiyone! optik duman ve sicaklik i I Do ) . | i ',
4 ssatsaro Sonesyone o dmanvoseetk et - b s s Lol . o
i ] . i f : ] I
" 15 36.415. 1560 Dahil elektronlk yangin ihbar sireni Adet - ; + .- L ! -1 i l J ! ! , :
...... " - RN b ;- i 7 + . . RN B 'i' . 4 : |
, " 2x2x0.8+0.8 mm2, J-Y (St) Yangin Alarm : | ; | { i ! ! ; |
1_5 sss001002 e oo N LI RSN AR S S SR I N o Coh




IS KALEMLERI PURSANTAJLARI (YUZDELERI)
(Yuzdeler is grubunun tutarina goredir)

igin Adi: ANTAKYA ILCESI ACIKDERE MAHALLES| SEHIT CUMA BILEK ILKOKULU BAKIM ONARIM iSl

is Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat Sayfa1/1
_ I?o Poz No Imalatin Cinsi Birim | Miktan ; Pur[suz}ntaj '
1 55._100.1003!DMr Demantaj, 28x45 cm vidah. Lavabo Adet ' 0,463104;
. . - . e e e e — e
2 25.100.1012 45x55 cm Yarim Ayakli Tk lavabo _ - Adet ' 8100037
EOx60 om Bedansel Engaili Lavabo. (Lavabonun derinligi en az 43 cm, . ) _
___3 251001019 en fazla 49 ¢cm olmalidir,) e _ L ﬂ__fdet”; L ?'39_5238;
4 25102.1501/DMr Demontaj, Birinci simif; {Batarya TS EN 200 veyaTS EN 817 euygun; To 0.549081;
4 Sifon TS-EN 274-1-2-3) A T o
Birinci simif: (Batarya TS EN 200 veyaTS EN 817'ye uygun , sifon TS- .
5 125.102.1601 EN 274-1-2-3) Tk i 9,998086§:
[ oo
6 25.104.1002 Takriben 40x60 cm ayna Adet | 3.51418¢
25.104.1003 Engelli kullanimina uygun takriben 50x70 cm. ayna | Adet 2.?63939!
Takriben 50x10 cm Ekstra simif, Fayans camlagmig gini (dubelle monte L _
8 25.106.1101 edilecek), ETAJERLER | | Adet | o ?__60064%
Plastik sifonlu pikten takriben 50x60 cm Eksira Sinif, Fayans ‘ '
® 8 28108101 | oriagmis gini, ALATURKA HELA TASLAR! (TS.799) Ao | e
1o 125.108.1101/DMs Demontaj, Plastik sifonlu pikten takriben 50x60 cm Ekstra sinf, Adet - ' 0.067486
] Fayans camlasmig gini, ALATURKA HELA TASLARI (TS .799) o i L
11 1254101002 | Plastik rezervuarl, ALATURKA HELA TESISATI _ Tk 663952
Takriben 37x77 om (Ekstra kalite), KENDINDEN REZERVUARL! v o
12 25‘112,1192 ALAFRANGA HELA VE TESISATI . Aciiet o 11.166469_‘
13 [25.112.1102/DMd Demontaj, Takriben 37x77 cm (Ekstra kalite}, KENDINDEN Adet '» " 0198455
it REZERVUARLI ALAFRANGA HELA VE TESISATI L C L :
Bedensel engelli igin, takriben 35x70 em Ekstra kalite. (Klozetin ' _
14 125.112.1103 oturma yerinin yerden yiiksekligi 43 cm ile 48 cm arasinda olmalidir), . Adet E ; 14,430910,
B KENDINDEN REZERVUARLI ALAFRANGA HELA VE TESISATI S R
Ozel plastik tash takriben 30x25x40 cm Ekstra sinif, Normal tip, : ; 3
15 251141103 PISUAR VE TESISATI . _ _:__Tk' .—Ii-—— o 5,727079_.
16 125.114.3101 Takriben 40x50 cm Ekstra, Sirh seramikten, PISUAR BOLMESI . Adet | . 1,793223,
17 1254352002 | Kagithk (paslanmaz gelik) | Adet © 0467785
18 251352003 | Engelliler igin kagithk ! Adet . 0,831640
19 25.135.4003 Engelliler igin klozet tutunma ban, Engelliler igin klozet tutunma ban Adet | i 3‘6192582
20 125.135.4004 Engelliler icin katlanabilir tutunma bar, Engetfiler igin katlanabilir - Adet | 4.643614
i tutunma bar e o I [
21 [25.138.1022 | Plastikten 15x15 cm. @ 50 gikigh yer slizgegi _ Adet : 0,370857
O 29 25 305.2104/330 | Pn 20 polipropilen temiz su boru 1/2" 20/3,4 mm Polipropilen temiz su m 1 457396
0 borular (Bina icinde fizyoterm kaynak ve vidal, %45 eklenmig) - e
a3 25:305.2102/330 Fn 20 polipropilen temiz su boru 3/4" 25/4,2 mm Polipropilen temiz su Cm L 5523316
0 borulari (Bina icinde fizyoterm kaynak ve vidal, %45 eklenmis) R B " i
Sert PVC plastik pis su borusu {gegme muflu, cap: 50-40 mm, et L ' |
_24 "25'3_05‘6101% kalinligi 3 mm) (Montaj malzemesi bedeli, %35 eklenmis) o nj A ___' ) 1‘578365
"Sert PVC plastik pis su borusu (gegme mulu, cap: 75-70 mm, et I '
(25 253056102A |\ 3 mm) (Monta] malzemesi bedell, %35 eklenmis) " 2113704
Sert PVC plastik pis su borusu (gegme rauflu, ¢gap: 100-110 mm, et ! 4
2 25'305'?12!6 kalinkg 3 mm) (Montaj malzemesi bedeli, %35 eklenmig) =~ _ N m i .. b 2,129834
20 @ mm (3/4"), Piring, preste imal edilmis teflon (PTFE), contal, tam :
|2 28302102 iy, vidali, KURESEL VANALAR (TS 3148) Aot ] | 0,986020

Toplam: '-'1_0'0,0000- --




Mahal listesi

isin Adi: ANTAKYA ILCESI ACIKDERE MAHALLESI SEHIT CUMA BILEK ILKOKULU BAKIM ONARIM IS

is Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat ~ o Sayfa 1/2
S. . T Pursantaj
Poz No jmalatin Cinsi Birim ;  Miktan

No i _ %)

1 [25.100.1003/DMnj | Demontaj, 28x45 cm vidali. Lavabo ] adet
WCLERDE '

2 25.100.1012 | 45x55 cm Yanm Ayakh Tk lavabo | Adet
WCLERDE

50x60 om Badensel Engelii Lavabo. (Lavabonun dennligi en az 43 cm, en fazla . ..

3 [25.100.1019 49 cm olmalidir.) | = ——

ENGELLI WCLERDE

P - ; o i
4 125.102.1501/OMntj Demontaj, Birinci sinif; {Batarya TS EN 200 veyaTS EN 817" e uygun ; Sifon | T

TS-EN 274-1-2-3)

WCLERDE
5 125.102.1601 Sig?ci sinif: (Batarya TS EN 200 veyaT$ EN 817'ye uygun , sifon TS-EN 274-1- . Tx
WCLERDE | } T
6 125.104.1002 | Takriben 40x60 am ayna ~ _ Adet
WCLERDE
7 125.104.1003 ! Engelii kullarmina uygun takriben 50x70 ¢m. ayna Adet
ENGELLI WCLERDE '
[ Takriben 50x10 cm Ekstra sinif, Fayans camlagmig gini (dubelle monte T
8 210610 edilecek), ETAJERLER o e
WCLERDE )
o bs108.1101 Piastik sifontu pikten takriben 50x60 cm Ekstra Sinif, Fayans camlagmig gini, [ .0~

ALATURKA HELA TASLARI (TS.799)

| WCLERDE

Demontaj, Plastik sifonlu pikten takriben 50x60 cm Ekstra Sinf, Fayans ll

10 25.1080101DMAY | o asimis ¢ini, ALATURKA HELA TASLARI (TS.798)

'WCLERDE
11 25.110.1002 Plastik rezervuarh, ALATURKA HELA TESISATI Tk

WCLERDE T

12 251121102 Takiiben 37x77 o (Ekstra kaiite), KENDINDEN REZERVUARLI ALAFRANGA F%_._.Adet

HELA VE TESISATI

| weLerDpE

Demontaj, Takriben 37x77 cm (Ekstra kalite), KENDINDEN REZERVUARLI
| ALAFRANGA HELA VE TESISATI _ _

13 125.112.1102/DMnt Adet |

WCLERDE

———— = i e T

Bedensel engalli igin, takriben 35x70 cm Ekstra kalite, (Klozetin oturma yerinin
14 25.112.1103 yerden yiiksekligi 43 cm ile 48 cm arasinda clmalidir), KENDINDEN _ Adet
REZERVUARLI ALAFRANGA HELA VE TESISATL

WCLERDE
o ovarios | TS pKadh ke 5250 G e S, Noirlip PISUARVE g T T
WCLERDE :
16 251143101 | Takriben 40x50 cm Ekstra, Sith seramikten, PISUAR BOLMESI | Adet
WCLERDE
17 251352002 | Kagillk (paslanmaz gelik) e e
WCLERDE ' N o
18 125.135.2003 [ Engeliiler igin kagitik . T et
WCLERDE
19 125.135.4003 | Engelliler igin klozet tutunma ban, Engelliler igin klozeI?d_i[J_n_n:é ban o [ “Adet _E"“ _
=  Engelliler igin klozet tutunma DR
20 251354004 | Engel] Hanabili; Xitanma ban, Engeliter isin kallanabilic tutunma ban __ Adet

Musta
Mak



Mahal listesi

isin Adi: ANTAKYA ILCES| ACIKDERE MAHALLESI SEHIT CUMA BILEK ILKOKULU BAKIM ONARIM 1S

is Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat Sayfa2/2
8. ! 77777 7 ‘Pursantaj -
i PozNo Imalatn Cinsi  Birim :  Miktan
No | | %)
WCLERDE
21 125138.1022 | Plastikten 16x15 om, @ 50 cikigh yer s stizgegi . Adet
WCLERDE

Pn 20 polipropiien temiz su boru 1/2° 20/3,4 mm Polipropilen temiz su borutari
22 25305, 2101{3300 (Bina icinde fizyoterm kaynak ve vidall, %45 eklenmis)

WCLERDE

Pn 20 polipropiten temiz su boru 3/4" 25/4,2 mm Palipropilen temiz su borular

23 [25:305210213300 | (Bina iginde fizyoterm kaynak ve vidalt, %45 eklenmis)

WCLERDE-

Sert PVC plastik pis su borusu (gegme muflu, gap:-50-40 mm, et kalinigi 3 mm)

24 [25.305.6101/A (Mentaj malzemesi bedeli, %35 eklenmis) oo m
WCLERDE
y Sert PVC plastik pis su borusy (gegme muflu, gap: 75-70 mm, etkalinbg 3 mm)
25 25.305.6102% {Montaj malzemesi bedeli, %35 eklenmis) o _ n:- L
® WCLERDE | “ D e
Sert PVC plastik pis su borus (gegme muiiu, cap: 100-110 mm, et kahnligi3
26 [p5305.8100/A mm) (Montaj malzemesi bedeli, %35 eklenmis) Ty
| WCLERDE _ | |
27 |25.3202102 20 @ mm (3/4"), Piring, preste imal editmis teflon (PTFE), contali, tam gegigli, [ Adet | 3

vidali, KURESEL VANALAR (TS 3148)

WCLERDE

Mus LAY
Makina Teknikert
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