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HATAY VALILIGI
Il Milli Egitim Madurliga

PURSANTAJ ANA ICMAL]

isin Adr HATAY iL MILLI EGITIM MUDORLOGO ERZIN ¢OK PROGRAMLI LISEST ONARIM IS

isin Niteligi: Yeniis [ ]ikmalisi

[} Onanmisi[X] Takviye isi[_|

Uygulanan Proje tipi:
Toplam Ingaat Alani:

Arsa Bilgileri: Var '
Yok

Kurumu : HATAY VALILIGI IL mILLi E&iTiM mODORLOGD

1 MEKANIK TESISAT % 100,000

TOPLAM % 100,000

YAKLASIK MALIYET KOMISYONU

Uy ' | UYE
- — L]
b
Bestami DOGE —" Aean SER
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IS KALEMLERI PURSANTAJLARI (YUZDELERI)

(Yuzdeler toplam yaklagik mallyete 90red|r)

Isin Adi: ERZIN COK PROGRAML] LISES]

, . Sayfa1/1
Is Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat v
:"J Poz No . . imalatin Cinsi | Birim | Miktan Pur(%z}ntaj
1 -§5-‘5°-1213’D“‘" Demontaj, 30,0 m? Prizmatik Modler Pastanmaz Gelik Su Deposu Adst 2,934304
2 126.150.1213Mntj| Montaj, 30,0 m® Prizmatik Modiler Pastanmaz Celik Su Deposu Adet 5,868608
3 |25.160.2205 Debi~m3{h:___30j60 Basing-mSS: 30-60, [ki Pompal Diigey Milli Frekans Adet 84,097205
: Konvertérit Hidrofor :
25.160.2205/DMy, Demantaj, Debi-m3/h: 30-60 Basing-mSS: 30-80, ki Pompal Disey
4l Milli Frekans Konvertorlii Hidrofor Adet 0477703
5 25.160.2205Mnt] Montaj, Debl-m3.-‘h:-30-§0 Basing-mSS: 30-60, ki Pompal Disey Milli Adet 0,955406
2 Frekans Konvertérli Hidrofor :
6 1259553008 10 atmosfer Isletme Basincinda: 300 litre, Celikten Atmosfere kapal, Adet 3.843045
degisebilir diyaframh genlesme deposu
7 |25.255.3008/DMn Demontaj, 10 atmosfer igletme Basincinda: 300 litre, Celikten - Ad
L et 0,152081
3L Atmosfere kapali, degigebiiir divaframli genlesme deposu
25.300.1403 Dikigli galvanizli boru (1) m 0,425215
25.300.1406 Dikisli galvanizli boru (2™ m | 0,828513
25@ mm (1"}, Piring, preste imal ediimis teflon (PTFE}, contah, tam
10253202103 | ecis, vidali, KURESEL VANALAR (TS 3148) Adet 0.044225
50 @ mm {2"), Piring, preste imal edilmig teflon (PTFE), contal, tam
M [28.320.2108 1 oo e, vidal, KORESEL VANALAR (TS 3148) Adet 0.277142
\ 50 @ mm (2", Piring pres dékiim vidali, GERI TEPME VENTILLERI
12 253252108 | g cak ve soduk suicin) (TS EN 1074-3) Adet 0.096553
Toplam: 100,0000 —




MAHAL LiSTESI
igin Adi: ERZIN COK PROGRAMLI LISESI |

Is Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat Sayfa 1/ 1 |
S. I Pursantaj
PozNo | imalatin Cinsi ‘Birim . Miktan
No :| {%)

25.150.1213/D
ntj :
MEVCUTTAKI DEMONTAJI YAPILACAK OLAN MODULER TiP SU DEPOSUNUN KOMPLE ONARIM! YAPILACAKTIR
25.150. 1213ﬂ\a1n.

1 N! Demeontaj, 30,0 m® Prizmatik Modlter Paslanmaz Celik Su Deposu Adet

i Montaj, 30,0 m* Prizmatik Modiler Paslanmaz Celik Su Deposu Adet

BAKIM VE ONARIMI YAPILAN MEVCUTTAKI MODULER TIP SU DEPOSUNUN MCONTAJININ YAPILARAK CALISIR BIR ‘
VAZ]YETTE 5U KACAGI OLMAYACAK $SEKILDE YERINE KONULACAKTIR VE IDAREYE TESLIM EDILECEKTIR : |

Debi-m?*h: 30-80 Basing-mSS: 30-60, ki Pompal Diisey Milli Frekans

3 [35.160.2208 Konvertéril Hidrofor Adet
YENI HIDROFORUN TANIMINA UYGUN MONTAJ! YAPILACAKTIR _
4 25.160.2205/DM Demontaj, Debi-m?h: 30-60 Basing-mSS: 30-60, iki Pompal Disey Adet

nj Milli Frekans Konvertérlil Hidrofor
ESKi HIDROFORUN DEMONTAJI YAPILARAK IDAREYE TUTANAKLA TESLIM EDILECEKTIR

g |25.160.2205/Mn Montaj, Debi-m¥h: 30-60 Basing-mSS: 30-60, ki Pompal Dosey Milli

f Frekans Konvertéril Hidrofor Adet
BAKIMI YAPILAN HIDROFORLARIN MONTAJLARI YAPILACAKTIR
10 atmosfer Isletme Basincinda: 300 litre, Celikten Atmosfere kapal, Adat

6 [25.255.3008 el
6 dedisebilir diyaframli genlesme deposu
YENI GENLESME TANKININ TANIMINA UYGUN BIR SEKILDE MONTAJI YAPILACAKTIR GARANTI BELGELERI IDAREYE
TUTANAKLA TESLIM EDILECEKTIR

25.255.3008/OM Demontaj, 10 atmosfer Isletme Basincinda: 300 litre, Celikten

7 ntj Atmosfere kapalt, dedisebilir diyaframl genlesme deposu Adst
MEVCUTTA GALISMAYAN GENLESME TANKININ DEMONTAJI YAPILARAK IDAREYE TUTANAKLA TESLiM EDILECEKTIR
8 [25.300.1403 | Dikigli galvanizli boru (1") Cm o |

ESKISU DEPOSU BAGLANTILARI DEMONTAJI YAPILIP YERINE TUM BAGLANTILARI YENI GALVANIZLI BORULARLA
YAPILACAKTIR CAPINA VE TANIMINA UYGUN BiR SEKILDE

9 1253001406 | Dikigli galvanizli boru (2") m

ESKISU DEPOSU BAGLANTILARI DEMONTAJI YAPILIP YERINE TUM BAGLANTILARI YENI GALVANIZLI BORULARLA
YAPILACAKTIR GAPINA VE TANIMINA UYGUN BIR SEKILDE

10 |25.320.2103 25 @ mm (1Y), Piring, preste imal edilmis teflon (PTFE), contal), tam
T gecisli; vidal, KURESEL VANALAR (TS 3148)

KURESEL VANALARIN HEPSININ YENISININ MONTAJI YAPILACAKTIR CAFINA VE TANIMINA UYGUN BIR $EKILDE
o - 1'1 25.320 21d6 50 @ mm (27}, Piring, preste imal edilmis teflon (PTFE), contals, tam
R e gecisli, vidall, KURESEL VANALAR (TS 3148)

KURESEL VANALARIN HEPSININ YENISININ MONTAJI YAPILACAKTIR GAFPINA VE TANIMINA UYGUN BIR SEKILDE

12 25 3252106 | 90 @ mm (2°), Piring pres dékim vidal, GERI TEPME VENTILLERI
(Sicak ve sofuk su icin) (TS EN 1074-3)

6 GERI TEPME VENTILLERININ YENILERININ MONTAJ[NIN YAPILACAKTIR GAPINA VE TANIMINA UYGUN BiR $EKiLDE

Adet

Adet

Adet

ca A
Makine Tekniker1




TEKNIK SARTNAME
isin Adr: ERZIN QOK PROGRAMLI LISESI

I§ Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat Sayfa1/2
T 8. i Pursantaj
Poz No 1 imalattn Cinsi Birim . Miktan
No (%)
1 ;ﬁ3.150,1213!D1\i Democntaj, 36,0 m? Prizmatik Modiller Paslanmaz Celik Su Deposu Adet 1

Teknik Tarifi: Demontaj icin uygun arag ve geregler kullaniimaldir

Tekrar montaji yapilacak clan maizemelerin zarar gdrmemesi igin her tirlil 8zen gésterilmelidir.

Demontajt yapitan malzemelerden tekrar kullanilamayacak olanlar Idarenin gésterecedi yere tasnif edilerek tutanakla idare
yetkililerine teslim edilecektir.

2 25150 1213“"3 Montaj, 30,0 m* Prizmatik Moddler Paslanmaz Gelik Su Deposu Adet

- Teknik Tarifi: Prizmatiic Modller Paslanmaz Celik Su Deposu (Qlgh: Adet, Ihzarat: %80)Tamanu AlS! 304 paslanmaz gelikten
iretilmis, tGm i¢, dig malzemeler), gergi ¢ubuklarn; civatalan, ayadi, menhol, havalik ve badlanti agdizlan paslanmaz malzemeden,

lizerindeki ammatiirter paslanmaz veya piring malzemeden mamul, mukavemet hesaplan ve projeleri idarece anaylanmusg, tim

parcalan fabrka sartlarinda soduk sekillendirme, bikme veya krivirma metodu ile firetilmis olup; imalatinda ve montaj mahallinde

higbir kaynai isferi gerektirmeden silikon ve epidiern kauguk contalar kutlanilarak civatalar ile birflestirilen, deponun tabaninda

taban maizemesiyle irtibati kesecek PVC veya polietilen divaframi olan, Tirk Standardlan Uygunluk Belgesi'ne sahip modtiler su

deposunun ig yerinde temini ve tesisata badlanarak yerine montaji. Not:-Depo zerinde bulunan paslanmaz veya kromajh piring

malzemeden mamul armatiider, paslanmaz depo ayads, seviye flatérii; girig-gikig kliresel vanalan, kUresel bl6f vanasi, hava tahliye

nefeslik aparati, depo tagma agzi ve borusu, seviye gostergesi; vanaian ve bogaltma muslugu, ist ve alt menhol bakim kapadi,

depo tirmanma merdiveni fiyata dahildir. -Ara degderlere ait birim fiyatiar enterpelasyonla bulunur. -Depo sac kalinliklanna iligkin

Cizelge Sihhitesisat genel aglk!amaniar bslumiinde verilmistir. -Deponun montajindan énce yerden en az 50 cm yilksekliginde

i olacak gekilde, betornarme ya da celik kaideler hazirfarlanmaldir. -Depo igindeki suyun %100'inl bosaltmaya uygun taban

6 tasanimina sahip, depo iginde dig bilkey paneller kullanilmal; biri i¢ bilkey drenaj paneli olmali, taban panefleri digtan civatal

. olmahdir

3 125.160.2205 Debi-mc‘f-'_h:‘_SOTGO Basing-mSS: 30-60, ki Pompah Dasey Milli Frekans Adet

' Konvertérli Hidrofor

Teknik Tarifi: Frekans Konvertdrla Hidrofor: Metal bir gase Uzerine monte edilmig, gerekli gek valf, vana, badlant elemanian

kullanilarak emme ve basma kollekttirler] fle birbirine baglanmug, 1 ile 6 adet ¢ok kademeli pomparile bu pompalarin otomatik

Isletimini gergeklestirebilecek sekilde segilmis, bunyesinde frekans konvertdr Unitesi entegre edilmis bir elektrik kentrol panelinden
meydana gelen; basing koilektdrit (zerinde bulunan analog basing senséril ile pompalan sira kentrolld olarak devreye alan veya

1 grkaran rotasyon dzelligi, kontrol panosunda zararh gerilim dalgalanmalanm: énleyici fitreleri, programlama &zellidi, sigortalan,
motor koruma salteri, kuru ¢alisma, kisa devre, gerilim basing sensérii anzasi gibi giivenlik dizeni olan ve meni kontrol panel,

elektrik motorlan IP 54 keruma simifinda, termik korumasi olan , genlesme tanki, T3 EN SO 11124-1,2,3,4 & uygun gelikten

atmosfere kapall dedisebiiir membranh St. 37-2 malzemeden dretilmis yeterli hacim ve sayida tank: bulunan, frekans kenvertdria

hidrofarun, is yerinde temini ve montaji.

2 25.160.2205/0M Demontaj, Debi-mth: 30-60 Basing-mSS: 30-60, [ki Pompah Diigey

nj Milli Frekans Konvertorlil Hidrefor

Teknik Tarifi:: Demontaj igih uygun arag ve geregler kullanimahdir

Tekrar montajl yapilacak olan malzemelerin zarar ggrmmemesi igin her t0rl dzen gosterilmelidir,

. Demontaji yapilan malzemelerden tekrar kultamlamayacak olanlar idarenin gosterecedi yere tasnif edilerek tutanakla idare

o ! yetkililerine teslim edilecaktic.

i 5 125.160.2205/Mn] Montaj, Debi-m?h: 30- 60 Basing-mSS: 30-60, Iki Pompall Dugey Milli Ad
i i et

i _ Frekans Konvertdrla Hidrofor

Teknil Tarifi: Frekans Konvenarll Hidrofor: Metal bir gase Gzerine monte ediimis, gerekli cek valf, vana, badlant elemanlan

kuitanilarak emme ve basma kollektorleri ile birbirine badlanmig, 1 ile 6 adet gok kademeli pompa ile bu pompalarin otomatik

igletimint gergeklestirebilecek sekilde. seciimis, biinyesinde frekans konverdr (nitesi entegre edilmig bir elektrik kontrof panelinden

6 meydana gelen; basing kollektéri Gzerinde bulunan analog basing sensdril lle pompalan sira kontrolli clarak devreye alan veya

cikaran rotasyon dzellidi, kontrol panosunda zararll gerilim dalgaianmalarini nleyici filtreler], programlama &zelligi, sigortalar,

.mator Koruma gafteri, kuru galisma, kisa devre, gerilim basing sensérii anzas gibi givenlik dizeni clan ve mend kontrol paneli,

elektrik motorlan IP 54 koruma sinifinda, termik korumasi olan , genlesme tanki, TS EN 1SC 11124-1,2,3.4 .2 uygun gelikten

, atmosfere kapall dedisebilir membranl 5t. 37-2 malzemeden Gretilmis yeterli hacim ve sayida tanki bulunan, frekans konvertarli

hidroforun, is yerinde temini ve montaji.

8 |25.2553008 10“a§tmb_§fer_igtetme Basincinda: 300 litre, Gelikters Atmosfere kapal, Adet

dedisebilir diyaframl genlesme deposu

Teknik Tarifi: Celikten Atmosfere Kapal, Degdisebili Diyaframh GenlesmeDeposu:10 Atmosfer Igletme basincinda.Diger 6zellikler

BFT 25.255.2000'n aymi. BFT 25.255.2000'deki montajh birim fiyatlar %10 arttinkarak montaj bedelleri, arttinimadan.aynen

Adet

uygulanir. )
7 25, 255.3008/DM Demontaj, 10 atmosfer isletme Basincinda: 300 litre, Celikten Adet
ntj Atmosfere kapah, degisebilir diyaframl genlesme deposu _ :

Teknik Tarifi: Demontaj igin:uygun arag ve geregler kullanilmalidir

Telkrar montajl yapilacak clan malzemelerin zarar gérmemesi igin her tirli $zen gdsterimelidir.

-Demontaijl yapilan malzemelerden tekrar kullanilamayacak olanfar idarenin gésterecegl yere tasnif edilerek tutanakla idare
| yetkililerine teslim edilecektir..

8 1253001403 | Dikisli galvanizli boru (1% ' 'm i
Teknik Tarifi: TS EN 10255+A1'e uygun, maizemesi Fe 33-2305/201 RS Yapl Malzemeleri Yonetmellgme ve 2014!68#\8 Basingh !
Ekipmanlar Yonetmeligine uygun, CE Uygunluk isaretiyle pivasaya arz edilen gelik borulann, ilgili gattname ve projesine uygun
olarak dégenerek, badlantilaninin yapiimasi, isgilik dahit, slilyen ve boya bedeli harig olmak Gzere i yerinde temini ve yerine
rmantaji. . . . .

79 |25.300.1408 | D|k|§i| galvanizli boru (2 | m

: ¢ Teknild Tarifi: TS EN 10255+A1'e uygun, malzemesi Fe 33-2305/2011/AB Yapi Malzemeleri Ybnetmehgme Ve 2014!68!AB Basmgh
Ekipmanlar Yonetmellgme ine uygun, CE Uygunluk isaretiyle pivasaya arz edilen (;ellk barulann,. |lg||| sartnghe ve projesipg uygun |

Makme Tekm erl




TEKNIiK SARTNAME
isin Adi: ERZIN GOK PROGRAMLI LISESI

is Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat Sayfa2/2

S, 7 : i Pursantaj
_ PozNa imalatin Cinsi - | Birim| Miktan

No ' {%)

olarak dogenerek, badlantlarinin yapilmas,, iggilik danil, siilyen ve boya bedeli harig olmak izere is yerinde temini ve yerine
| montaj. ) )
25 @ mm (1"), Piring, preste imal edilmig teflon (PTFE), contall, tam '
10 253202103 1 ol il KORESEL VANAL AR (S 3148) e Adat

Teknlk Tarifi: 2014/68/AB Basingl Ekipmanlar Ytnetmeligine uygun, piringten kesici elemanl, pik karbonlu gelik veya paslanmaz
-gelikten, vidall, wafer, lug veya flangii, gegige bir klre ile kumanda edilen, elle agilip kapama du:enli ktiresel vanalann is yerinde
temini ve yerine montaji.

25.320.9106 50 @ mm {2"), Piring, preste imal edilmis teflon {FTFE), contal, tam

M gegisli, vidali, KURESEL VANALAR (TS 3148) Adet

1 Teknik Tarifi: 2014/68/AB Basingh Ekipmanlar Yénetmeligine uygun, piringten kesici elemanli, pik karbonlu gelik veya 'paslar_wmaz
gelikten, vidal, wafer, lug veya flansly, gegige bir kire ile kumanda edilen, elle agifip kaparna dizenli kiiresel vanalann ig yerinde
temini ve yerine montaji.

12 ' 25.325.2106 50 @ mm (2"}, Piring pres dékim vidal, GERI TEPME VENTILLERI

(Sicak ve soduk su icin) (TS EN 1074-3) Adet.

1 ! Teknik Tarifi: Sicak veya sofuk su tesisatinda Kullanilacak, piring pres dikim veya dokim gévdei, yatay veya dik konamiarda

caligabilen, menteseli yada oturmal kiapeli veya bilyeli sizdirmaz geri tepme ventilinin is yerinde temini ve yerine mentajt.

ican S
ﬁ}‘{kme Teknikeri



