iS KALEMLERI PURSANTAJLARI (Y(ZDELERI)
(Yuzdeler toplam yaklasik maliyete goredir)

isin Adi: SAMANDAG ATAKOQY ILKOKULU KAPI ONARIMI IS

. o Sayfa1/1
Is Grubu: Ana Grup>Insaat Imalatlari yt
S. | ; I .. . ¢ Pursantaj :
No | Poz No Imalatin Cinsi Birim Miktar: (%) :
1 15.540.1011 Ahsap ylzeylere bir kat sentetik boya yapilmasi m?  9,717838
2 15.540.1112 | Demir yiizeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapilmasi m? 1 12,092280
3 77.100.1042 Her tarld de_mlr (kapn,_pg_ncere_, camekan, korkuluk, parmaklik, sac kapi kg . 2,080221 |
: kasasi vb.) imalatin sékilmesi :
4 43.680.1002 Demir ylzeylerinin raspa edilmesi, tel firca ve zimpara ile temizlenmesi. m? . 3,732921
5 ;15.465.1001 | Gémme ic kapt kilidinin yerine takiimasi (Genis Tip) Adet ! . 2,088329
6 15.465.1008 Kapi kolu ve aynalarinin yerine takiimasi (Kromajl) Adet . 2,125783
7 154651010 . Mentesenin yerine takilmasi Adet . 1,068637
8 .48.690.2007 | Mevcut Kapi ve Pencere Kanatlarinin Cahsir Duruma Getirilmesi m? | 2,256359 .
; Laminat kaplamall, iki yiza odun lifinden yapilmis levhalarla (mdf)
9 '15.510.1104 presli, delikli yonga levhalarla dolgulu i¢ kapi kanadi yapiimasi, yerine m? ©11,900289 |
: takiimasi
10 15550.1003 2,00 mm ka|1n||g]nda sicak haddelenmis sacdan bitkme kapi kasasi kg ‘: 52.948326
' ; yapilmasi ve yerine konulmasi ; :

Toplam: 100,0000 --
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SAMANDAG ATAKGOY iLKOKULU BODRUM KATTA KAPI ONARIM! YAPILMASI PROJESI VE MAHALLERI

MAHALLER BOY EN DERINLIK iMALATLAR
Kalorifer Odasi 249 cm 90 cm 25cm Kasa ve Kanat Onarimi ve
Siginak 249 cm 95 cm 25cm boyanmasi
Elektrik Odasi 260 cm 76 cm 25¢cm 2 mm.lik demir sacdan yeni kapi
kasasi yapiimas! ve yeni kapi
Depo 1 255 cm 89 cm 25¢cm kanadi yaptmasi
Spor Salonu 256 cm 89 cm 25¢cm
| Spor Salonu l.gi Sag Kapi 255¢cm 89 cm 25cm
Spor Salonu Igi Sol Kapi 257 ¢cm 89 cm " 25cm
Erkek Soyunma Odasli 257 cm 100 cm 25cm
Kasa ve Kanat Onarimi ve
Kiz Soyunma Odast 257 cm 89 cm 25cm -
— boyanmasi
Yangin Merdiveni 216 cm 109 ¢cm 25¢m
Yangin Merdiveni i¢ Kisim 212 cm 110 cm 25cm
Malzeme Odasi 2 208 cm . 159 cm 25cm
Q Tesisat Odasi 212 cm 79 cm 25¢cm

Tiam kapilarin mentese, kol degisimi yapilacaktir. Her kapi kanadi 3 menteseli montaJIanacaktlr
Sokilen aparat ve malzemeler okul idaresine tutanakla teslim edilecektir.
Tim imalatlar mahalline uygun yapilacaktir.




TEKNIK SARTNAME

isin Adi: SAMANDAG ATAKQY ILKOKULU KAPI ONARIMI ISI

Is Grubu: Ana Grup>ingaat imalatian Sayfa1/2
S, ! ;Pursantaj ;
PozNo ! imalatin Cinsi Birim :  Miktan
No 5 (%)
1 15.540.1011 Ah$ap yuzeylere bir kat sentetik boya yapiimasi m?

2

Tekmk Tarifi: Boyanacak ylzeylerdeki varsa budaklarin 1si tabancalan ile yumusatilip temizlenmesi, bozuk boyalarin kazmmaS|
zimpara ve firga ile temizlenmesi, tozlardan arindiriimasi, m2 de 0,095 It sentetik esash ham ahsap astan uygulanmasi, m2 de

: 0 193 It sentetik boya macunu uygulanmasi, kuruduktan sonra tekrar ince zimpara ile puriizlerin alinmast m2 de 0,07 It sentetik
. astar boya bir kat uygulanmasi ve yiizey kurumasini tamamladiktan sonra, m2 de 0,066 It bir kat sentetik boya istenilen renkte
| uygulanmasi igin her tiirlii malzeme ve zaiyatt, isgilik, yiiklenici genel giderleri ve karr dahil, 1 m? fiyati :Olgt:a) Boyanan yiuzeyler
Sleuitr.b) Kapi ve bélmelerde; 1) Telaro kasal olanlarda, sivadan sivaya iki yuzi 6lgulur.2) Kasall (pervazsiz) olanlarda, kasadan
kasaya disey diizlemdeki iki yiiziin 6lglisine kasa alaniari dahil edilir.3) Kasa ve pervazli olanlarda pervaza iki yizin dlglsine
. kasa dahil edilir.4) Bitiin élgilerde, girinti, gikintl ve cam bosluklari 6lgiiye katllmaz. Pervaz kenarlarinda ¢ita varsa, 6l buradan
" alinir.c) Camekan ve pencerelerde; 1) Camekan ve pervazh pencerelerde; pervaz disindan pervaz disina, pervazsiz pencerelerde
! stva yuziine olmak {izere dusey duzlemdeki alani slgulir. Yalniz bir satih hesaba alinir, iki satth boyanir. Cam boslugu gikariimaz,
¢ denizlik, kasa ve kenarlari mevcut ise ayrica élgiilerek, alana ilave edilir.2) Cift pencerelerde aynen Slgulir, iki pencere arasindaki

. ahsap kasa ayrn olculur ve alana ilave edilir. Her iki pencerenin iki ytizil boyanir, birer yiizi hesap edlhr Cam boslugu cikarilmaz.
155401112 | Demir ylzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapiimas: iom? :

i Teknik Tarifi: Demlr imalat yGazeylerinin zimpara ve tel firga ile temizlenmesi, 0,091 It 1.kat, 0,091 lt 2. kat (her kat farkli renkte)

. antipas siriilmesi, 0,096 It 1 kat, 0,096 It 2.kat istenilen renkte sentetik boya ile boyanmast, her tirli malzeme ve zaiyatl, iscilik,
! yuklenici genel giderleri ve kari dahil 1 m? fiyati :Olgii:a) Mobilyalarda boyanan yuzeyler &igliir.b) Kapi ve béimelerde; 1) Telaro
- kasall olaniarda; sivadan sivaya iki ytizu 6lgulur.2) Kasal (pervazsiz) olanlarda; kasadan kasaya disey duzlemdeki iki yiziin
; blgustne kasa alanlan dahil edilir.3) Kasa ve pervazh olanlarda pervazdan pervaza iki yiziin élglisiine kasa dahil edilir.4) Bitin
; 6lglilerde, girinti, gikintt ve cam bosluklan élglye katilmaz. Pencere kenarinda ¢ita varsa, élcli buradan alinir.c) Camekan ve
. pencerelerde; 1)Camekan ve pervazli pencerelerde; pervaz digina pervazsiz pencerelerde, siva yiizinden siva yiiziine olmak
' Uzere dusey duzlemdeki alani Slgultr. Yalniz bir satih hesaba alinir, iki satih boyanir. Cam bosgludu ¢ikarnimaz, denizlik, kasa ve
: kenarlan mevcut ise aynica Slgllerek, alana ilave edilir.2) Cift pencerelerde aynen &lgtllr, iki pencere arasindaki ahgap kasa ayr
| dllldr ve alan ilave edilir. Her iki pencerenin iki yzu boyanir, birer ylizi hesap edilir. Cam bosludu gikariimaz.d) Parmakiik ve

: korkuluklarda bir yiziin digey duzlemdeki izdigim alani élgllur. Bosluk disiimez.e) Kolon, ¢ati makast, kirig, kuranglez ve

' benzeri demir imalatta boyanan yuzler giculur.

3

771001042 Her tlrld demir (kapi, percere, camekan, korkuluk, parmaklik, sac kapi : kg
kasasi vb.) imalatin sékiimesi =

‘Teknlk Tarifi: Demir kap1, pencere, camekan, korkuluk, parmaklik, sac kapi kasasi vb. imalattarin sokulmesu gikan malzemelerm

| istifi, ingaat yerindeki yukleme, yatay ve dusey tasima, her turlt iggilik, arag ve gereg giderleri, yukienici genel giderleri ve kar danhil,
- her turld demir imalat sékulmesinin 1 kg fiyati: :

. OLGU : Sokilen imalatin agirhgs tartilarak tutanaga gegirilir.
. NOT : Sékumden ctkan malzemeler idareye aittir.

43.680.1002 | Demir ylzeylerinin raspa edilmesi, tel firga ve zimpara ile temizlenmesi  m?

i Teknik Tarifi: Iller Bankast A.S. sartnamelerine ve projesine uygun olarak, Yuklenici firma tarafmdan temin edilmis, kontrol!en
yapilmis ve is yerine getirilmis, demir yuzeylerinin raspa edilmesi, tel firga ve zimpara ile temizlenmesi igin, gerekli her turlii iscilik,

~malzeme ve zayiati, makine, arag, gerecin isbasinda hazirlanmasi, demir imalat yuzeylerinin raspa edilmesi, tel firga ve zimpara ile

temizlenmesi igin her tirlQ isgilik, malzeme ve zayiati, makine, arag, gereg, insaat yerindeki yiukleme, tasima, bosaltma :

_,Z (Malzemelerin temin edildikleri yerden santiyeye kadar, tagitlara yilklenmesi, tasima ve tasitlardan bosaltiimasi bedelleri harig),

i Yuklenici kari ve genel giderler dahil 1,00 m? (Bir metrekare) fiyat.Olci: Temizlenen yizeylerin m? (metrekare) cmsmden alanidir.

5 154651001  Gémme i¢ kapi kilidinin yerine takilmasi (Genis Tip) Adet |
* Teknik Tarifi: DOGRAMA MADENI AKSAMLARI Kapi Dogramalar Madeni Aksam Birim Fiyati
_ (Ahsg.p Metal, Plastlk) ''''' B
6

15.465.1008 : Kapi kolu ve aynalarinin yerlne takilmasi (Kromajh) - Adet

" Feknik Tarifi DOGRAMA MADENI AKSAMLARI Kap! Dogramalan Madeni Aksam Birim Fiyati

| (Ahsap, Metal, Piastik) .

15 465.1010 §Mentesenin yerine takilmasi Adet

' Teknik Tarifi: DOGRAMA MADENI AKSAMUARI Kapi Dogramalari Madeni Aksam Birim Fiyati
. (Ahsap, Metal, Plastlk)

- 8“

48 690.2007 Mevcut Kapi ve Pencere Kanatlarinin Cahgir Duruma Getirilmesi m?

. Teknik Tarifi: Kap| kilitlerinin bakimi, yaglanmaSI kilit karsiliklarinin ayarlanmasi, pencerelerin |spanyolet ve kollarinin bak|m|
| cahsir duruma getirilmesi, pencere ve kapt kanatlarinin rendelenerek diizeltimesi ve rahatga agilir-kapanir hale getirimesi,

¢ mentegelerin saglamlastinilip yaglanmasi vb. onarim iglerinin yapilmasi igin gerekli her tirlii malzeme ve zayiat, is¢ilik, alet ve
- edevat giderleri, i yerindeki yikleme, yatay ve diisey tagimalar, bosaltma, miiteahhit kari ve genel giderler dahil 1 m?
flyat1d|r Olcii: Onanim ve bakimi yapilan pencere ve kapi kanadi alani hesaplanir. Cam bosluklar dusulmez

" Laminat kaplamali, iki y(zii odun lifinden yapiimis levhalarta (mdf)
15 510.1104 | presli, delikli yonga levhalarla dolgulu ic kap! kanadi yapilimasi, yerine m?
* ' takilmasi

; Teknik Tarifi; PrOJesme gore, L.sinif gam kerestesinden, temizi en az 45 mm kalinlikta olacak sekilde, tem|2| en az 35 mm kallnllkta
: ve seren baslikiarindan yapilan gatki arasina 35 mm'lik enine kesitlerine gére delikli levhalar ile meydana getirilen iskeletin iki
ﬁ yuziine 3 mm odun lifi levha (MDF) prese etmek suretiyle i¢ kapi kanadi yapiimasi, her iki yiizi laminat kaplanmasi ve yerine
: takilmasi igin ¢ivi, vida, tutkal ve benzeri her tirlli malzeme ve zayiati, isgilik, isyerinde ylkleme, yatay ve dugey tagima, bosaitma
| ve madeni aksamiarin yerine takilmasi, kapi kanadinin yerine takilip alistiriimasi, miiteahhit gene! giderleri ve kan dahil, (madeni
| aksam bedeli harig) 1 m? fiyati:
 OLGU:
. 1) Kapi,kanadinin distan disa eni ve boyu c¢arpilarak alan hesaplanir. Bu dlglye kapi kasatar dahil edilmez.

. 2) Bosluktaki kapi kanatlarinin godaltiimas: halinde aqiiir veya sabit kanatiarin hepsi kapal sekilde 8igliye girecektir. (Sabit, o



TEKNIK SARTNAME

isin Adi: SAMANDAG ATAKOY ILKOKULU KAP! ONARIMI S

is Grubu: Ana Grup>insaat imalatlari . Sayfa2/2
s, 'Pursantaj ;
PozNo ! imalatin Cinsi Birim  Miktan ;
No é (%)

j’ kanatlar telaro kasa seklinde biterse buniarda kanat élgiistine sokulur, ayrica kasa bedeli 6denmez.)
I NOT:

1) Genel olarak kap' dogramalarinda kuilantlacak madeni aksam, idarenin bedenmesi garti ile her cins kilit ve kilit kollar, aynalar,
surgd, stop lastikli tampon, mentese ve yayli menteseden ibarettir.

2) Madeni aksamin yerlerine takiimasi isciligi dograma fiyatlarina dahildir.

10

15.550.1003 1 2,00 mm kalinhiginda sicak haddelenmis sacdan bikme kapi kasasi kg
| yapilmasi ve yerine konulmasi

Teknik Tarifi: 2,00 mm'lik sicak haddelenmis sacdan bukme kapit kasasi yapilmasi, menteseleri xle blrhkte yerme taknlmasn icin her
; tirld malzeme zayiati, atdlye masraflar, ig¢ilik, ylklenici genel giderleri ve kan dahil, (boya harig) 1 kg fiyat::

Olgi: imalatin esas aksami duvara konacak kenetlerle birlikte boyanmadan énce tartilir, atagmana kaydedilerek yerine takilir.
Butun imalat ayni bedelle Gdenir.

. Not: Ancak idareler lizum gérdigu takdirde proje boyutlan tzerinden butun profillerin ve digum noktalar: levhalarinin cetveldeki

- agirliklarina nazaran tarti agirligini tahkik edebilir. Bu tarti neticesinde; cetvellere nazaran %7 agirlik fazlasi da 6deme yapilir,
%7'den fazia agirlik dikkate ahnmaz. Bu tarti neticesinde bulunan agirligin cetveldekinden az olmasi halinde yapilan imalatin
idarece kabul ediimesi sartiyla tarti esas alinir.




iS KALEMLERi PURSANTAJLARI (YUZDELERI)

(Yuzdeler toplam yaklasik maliyete goredir)
isin Adi: SAMANDAG ATAKQOY ILKOKULU ONARIM ISi

: . . Sayfa1/1
Is Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat y
- S PozNo | imalatin Cinsi Birim = Miktan :' Puriantaj

No ‘ ; (%)

‘ 1 (240.000 kcal/h) 280 kW, Sicak Su Uretici, Celik Malzemeden " Adet 75 010551

1 1521108 ‘ (Kaynaklr) Kalorifer Kazanlan (3 atmosfer konstriksiyon basincinda) ! = T

_ ¢ Demontayj, (240.000 kcal/h) 280 kW, Sicak Su Uretici, Celik : :

2 152-1108/DMntj : Malzemeden (Kaynakl) Kalorifer Kazanlari (3 atmosfer konstriksiyon | Adet - © 1,106065

; ' | basincinda) :

3 ;161_200 ﬁigﬁ;nn)wm (1"), DOLDURMA VE BOSALTMA MUSLUGU (TS 481'e | Adet 0.156604
4 162201 | @=100 mm 120 °C boliintili, TERMOMETRE - Adet " 0.130149

5 163-100 | @=100 mm 2.22 Atmosfer (25 mss)'na kadar, HIDROMETRE (TS-617) = Adet ©0,108920

6 201-104/A ' Dikigli siyah boru 1/2" (Bina iginde vidali, %30 eklenmis) .om . 0,582599

7 201-107/A ‘ Dikisli siyah boru (1 1/4") (Bina iginde vidal, %30 eklenmis) m . 2,733685

8 201-109/A . Dikisli siyah boru 2" (Bina iginde vidall, %30 eklenmis) m - 1,023758

g 201-110/A Dikisli siyah boru 2 1/2" (Bina iginde vidalr, %30 eklenmis) - fom o i 1,249441

. £ 25 @ mm (1), Piring, preste imal edilmis teflon (PTFE), contali, tam ! 0308026
' 10 j210-625 ' gegisli, vidal, KURESEL VANALAR (TS 3148) | Adet | 0.3080
P 1. . 50 @ mm (2"), Piring, preste imal edilmis teflon (PTFE), contalt, tam : 4 3
11210628 | gecisli, vidah, KURESEL VANALAR (TS 3148) | Adet 1143523
65 @ mm, PN 10-16, Govdesi pik dékim, kiiresi dolu paslanmaz : ; :
12 1210-708 : celikten, tam gecisli, paslanmaz celikten veya teflon tabak yay takviyeli ; Adet . 1,447605
‘ contall, U¢ parcali, flansli, KURESEL VANALAR (TS 3148) .
: 80 @ mm, PN 10-16, Gévdesi pik dokuim, kiiresi dolu pastanmaz
13 210-709 | celikten, tam gegisli, paslanmaz celikten veya teflon tabak yay takviyeli ~Adet i 3,926559
| contall, O¢ parcall, flansi, KURESEL VANALAR (TS 3148) :

14 231-101 s ggygyr;;m-SO @ mm (1/2"-2") arasi (2") dahil, Boru boyanmasi, §UIyen m 0,338548
15 _’231_201 ggy(g irrem-SO @ mm (1/2"-2") arasi (2") dahil, Boru boyanmasi, yagh m 0,339420
i ' Boru Dis Capi (2) 60 @ mm Polietilen Et Kalinligi: 20 mm, Polietilen :

L 16 241326 esasli prefabrik boru izolesi (TS EN 14313) m o | Oat24ce

B ) i Boru Dis Capi1 (2 1/2) 76 @ mm Polietilen Et Kalinligi: 20 mm,
; 17241330 Polietilen esasl prefabrik boru izolesi (TS EN 14313) m 0091
KALORIFER KAZANININ YERINDE KAYNAKLI MONTAJININ
18 :OZELPOZ YAPILMASI i Adet ; 5,017136
- i~ YUKSEK YERDEN SU DEPOSU, TANK VS OZEL CELIK g ‘
|19 OZELPOZVING | yAPILARINVING ILE TASINMASI VE UYGUN YERE KONULMASI A%t | 2181364
20 Y.23.167 5 Qe_sitli profil demiri ve sac levhalardan m_Unferit imalat yapilmasi ve kg | 2.687440
o ! yerine konuimasi (su depolari ve benzeri)

Toplam: 100,0000--




MAHAL LISTESI

isin Adi: SAMANDAG ATAKOY ILKOKULU ONARIM iSi

is Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat Sayfa1/2
T8 Pursantaj :
. PozNo imalatin Cinsi _Birim :  Miktan
No '

| (%)

1

:152 1108 (240 000 kcal/h) 280 kW, Sicak Su Uretici, Celik Malzemeden Adet - :
| (Kaynakl) Kalorifer Kazanlan (3 atmosfer konstrikksiyon basincinda)

: . YENI KOMURLU KALORIFER KAZANININ MONTAJININ YAPILARAK IDAREYE TUTANAKLA GARANTI BELGELERINI
TESLIM EDILECEKTIR

i Demontaj, (240.000 kcal/h) 280 kW, Sicak Su Uretici, Celik

2 ‘1 52-1108/DMntj: Malzemeden (Kaynakl) Kalorifer Kazanlari (3 atmosfer konstriiksiyon Adet
basincinda)
ESKI MEVCUTTAKI KOMURLU KALORIFER KAZANININ DEMONTAJI YAPILARAK PAR(;ALANARAK VEYA BUTUN
OLARAK iDAREYE TUTANAKLA TESLIM EDILECEKTIR : :
3 161-200 25 @ mm (1"), DOLDURMA VE BOSALTMA MUSLUGU (TS 481'e | Adet
uygun)
KALORFIER BAGLANTILARINDA MONTAJI YAPILACAKTIR
4 162201 | @=100 mm 120 °C boluntala, TERMOMETRE | Adet
| KAZANA CAPINA VE TANIMINA UYGUN MONTAJI YAPILACAKTIR
5 :;163-100 @=100 mm 2.22 Atmosfer (25 mss)'na kadar, HIDROMETRE (TS-617) Adet |
KAZANA CAPINA VE TANIMINA UYGUN MONTAJI YAPILACAKTIR
6 201-104/A Dikisli siyah boru 1/2" (Bina icinde vidali, %30 eklenmis) ) m
| KALORIFER BAGLANTILARINDA CAPINA VE TANIMINA UYGUN MONTAJI YAPILACAKTIR
7 %201-107/A s Dikisli siyah boru (1 1/4") (Bina iginde vidali, %30 eklenmis) m
E KALORIFER BAGLANTILARINDA CAPINA VE TANIMINA UYGUN MONTAJI YAPILACAKTIR
- E201 109/A DIkI$|l siyah boru 2" (Bina i¢inde vidali, %30 eklenmls) m
KALORIFER BAGLANTILARINDA GAPINA VE TANIMINA UYGUN MONTAJI YAPILACAKTIR
9 ;201-1 10/A ; Dikisli siyah boru 2 1/2" (Bina iginde vidali, %30 eklenmis) m
KALORIFER BAGLANTILARINDA GCAPINA VE TANIMINA UYGUN MONTAJI YAPILACAKTIR
: ; 125 @ mm (17, Piring. preste imal edilmis teflon (PTFE), contali, tam
10 210625 ' gecisli, vidal, KORESEL VANALAR (TS 3148) | Adet
KURESEL VANALARIN GAPINA VE TANIMINA UYGUN BIiR SEKILDE MONTAJI YAPlLACAKTIR
11 210 628 50 @ mm (2"), Piring, preste imal edilmis teflon (PTFE), contalr, tam Adet :
: gegisli, vidalh, KURESEL VANALAR (TS 3148) :
KURESEL VANALARIN GAPINA VE TANIMINA UYGUN BiR $EKILDE MONTAJI YAPILACAKTIR
f 65 @ mm, PN 10-16, Govdesi pik dokiim, kiresi dolu paslanmaz : ‘
12 E210-708 celikten, tam gegisli, paslanmaz celikten veya teflon tabak yay takviyeli Adet
: contall, Uc parcall, flangl, KURESEL VANALAR (TS 3148) i
KURESEL VANALARIN GAPINA VE TANIMINA UYGUN BIiR SEKILDE MONTAJ!I YAPILACAKTIR
: ,, 80 @ mm, PN 10-16, Govdesi pik dokum, kirresi dolu pastanmaz =
13 5[210-709 (;elikten tam gecisli, paslanmaz celikten veya teflon tabak yay takviyeli | Adet
" contall, Ug pareall, flansh, KURESEL VANALAR (TS 3148)
KURESEL VANALRIN GAPINA VE TANIMINA UYGUN BiR SEKILDE MONTAJI YAPILACAKTIR
14 )231_101 15 @ mm-50 @ mm (1/2"-2") arasi (2") dahil, Boru boyanmasi, sllyen m
boyayla e
BORULAR SULYEN BOYA iLE BOYANACAKTIR
45 231-201 15@ _mm—50 & mm (1/2"-2") arasi (2") dahil, Boru boyanmasi, yagh m
boya ile
v BORULAR YAGLI BOYA iLE BOYANACAKTIR
16 241-326 Boru Dis Capi (2) 60 @ mm Polietilen Et Katinhg:: 20 mm, Polietilen m
5 esash prefabrik boru izolesi (TS EN 14313)
j BORU iZOLASYONLARI GAPINA VE TANIMINA UYGUN BiR SEKILDE MONTAJLANACAKTIR
17 2241_330 Boru Dis Capi (2 1/2) 76 @ mm Polietilen Et Kalinhgi: 20 mm, m
Polietilen esasl prefabrik boru izolesi (TS EN 14313)
BORU iZOLASYONLARI GAPINA VE TANIMINA UYGUN BiR SEKILDE MONTAJLANACAKTIR
5 KALORIFER KAZANININ YERINDE KAYNAKLI MONTAUJININ
| 18 ‘:OZELPOZ YAPILMAS! o Adet :
' YENI MONTAJLANACAK OLAN KOMURLU KALORIFER ~
- KAZANININ BIR BUTUN SEKLINDE KAZAN DAIRESINE GEGISI !
: SAGLANAMAYACAGINDA FIRMA TARAFINDAN YERINDE ,J

[N ; A4 e
Makine Teknikerl
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No !
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"Pursantaj .
Miktari
(%)

‘ MONTAJI YAPILACAKTIR VE IDAREYE GALISIR BIR VAZIYETTE
| TESLIM EDILECEKTIR

T " "YUKSEK YERDEN SU DEPOSU, TANK VS OZEL CELIK
| 19 OZELPOZVING v Ap|| ARINVING ILE TASINMAS| VE UYGUN YERE KONULMASI

Adet :

 MEVCUTTAKI KOMURLU KAZANIN TASINARAK VEYA
. PARCALANARAK CIKARILMASINDA KULLANILACAKTIR

20 tY 23167 : Cesitli profil demiri ve sac levhalardan miinferit imalat yapiimasi ve
e _yerine konulmasi (su depolari ve benzeri)

kg

' IMBISAT VE BACA iSLERINDE KULLANILACAKTIR

Sall

Wiakane Teknikeri




TEKNIK SARTNAME
isin Adi: SAMANDAG ATAKOY ILKOKULU ONARIM i$i

is Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat Sayfa1/2
S. : f Pursantaj
_ . PozNo ! imalatin Cinsi  Birim | Miktan :
" No i f (%)
: 1 ?152 1108 . (240.000 kcal/h) 280 kW, Sicak Su Uretici, Celik Malzemeden :

" (Kaynakln) Kalorifer Kazanlan (3 atmosfer konstriksiyon basincinda) Adet
Teknik Tarifi: SICAK SU URETICI, CELIK MALZEMEDEN KAYNAKL! KALORIFER KAZANI.TS EN 303—5 TS EN 303- 1 -2-3, TS
., 497, TS EN 12953 gibi ilgili standartlara uygun oimak tzere; Ug gegisli, ocak hari¢ gegigler arasi boru demetli, istenen
,i konstriksiyon basincina gére termodinamik ve mukavemet hesaplari yapilmis, Notlar: 1-a. 2014/68/EU Basingli Ekipmaniar
; Yénetmeliginde, el ile kati yakitla beslenen ve 50 barxlitreden daha blyiik PSxV degeri olan, 110 ° C"dan daha fazla olmayan
“.sicaklikta sicak su Uretmesi planlanan donanimtarin, bu Yénetmeligin ekinde yer alan (EK-1) madde 2.10, madde 2.11, madde 3.4, :
- madde 5 (a) ve madde 5 (¢)'de belirtilen temel gereklere; “Isinmadan Kaynaklanan Hava Kirliliginin Kontrold Y&netmenligi” ile :
: “Sanayi Kaynaki Hava Kirliliginin Kontrolil Yénetmenligi"ne uygun olacaktir. b.) 4 kW'dan az 400 kWdan fazla olmayan sivi veya
: gaz yakitl sicak su kazanlarinda 92/42/AT Sivi Ve Gaz Yakith Yeni Sicak Su Kazanlarinin Verimlilik Gereklerine Dair Ydnetmelik
ile 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlara Dair Yonetmelidine, “Isinmadan Kaynaklanan Hava Kirliliginin Kontroll Yénetmeniigi” ile
! “Sanayi Kaynakh Hava Kirliliginin Kontrolii Yénetmenligi'ne uygun olacaktir. 2- Kazanin imali, is yerine nakli, temel kaidesi Gzerine
: montajl ve gahsir halde teslimi. yapiiacaktir. 3- Ara kapasitelere ait degerler enterpolasyonla bulunacaktir. 4-Kazanin tabi oldugu
standartlara gore, kapasite ve verim deney raporuna sahip olacak, yapilan kapasite ve 1sil verim deneyi sonucunda bulunan
" kapasite ve 1sil verim degerleri TSE'lerdeki minimum degerlerden disiik olmayacak ve bu degerlerden diisiik verimli kazanlar
" kullaniimayacaktir. Alinan bu sonuglar belgelendirilecektir. (TS EN 303-3'e gére ayni yapisal tasarima sahip Urtn araligindaki
* kazanlar igin en buyuk ve en kiglk kazan anma gici orani 2:1e esit veya daha kiiguk olmasi kaydiyle, sadece en kiigik ve en
buyuk kazani denemek yeterlidir.)
. Demontaj, (240.000 kcai/h) 280 kW, Sicak Su Uretici, Celik
P2 152 1108/DMnt1 Malzemeden (Kaynakl) Kalorifer Kazanlar (3 atmosfer konstrilksiyon | Adet
: | ~ basincinda)
Tekmk Tarifi: Demontaj igin uygun arag ve geregler kullanimalidir
| Tekrar montaji yaptlacak olan malzemelerin zarar gbrmemesi igin her tirli 6zen gosteriimelidir.
' Demontaji yapilan malzemelerden tekrar kullanilamayacak olanlar idarenin gésterecegi yere tasnif edilerek tutanakla idare
yetkmlenne teshm edilecektir.
3 161 200 ﬁsg%nr;mm (1", DOLDURMA VE BOSALTMA MUSLUGU (TS 481'e Adet
Tekmk Tarifi;: DOLDURMA VE BOSALTMA MUSLUGU (TS 481'e uygun) (Olcu: Adet, Ihzarat: %60) Pmngten rakorlu muslugu
. hortuma bagiama rakoru ¢elikten karo kesitli agilip kapama anahtari ile is yerinde temini, istenen yerlere montaji, rakorun hortuma
- vidall kelepce ile sikica baglanmasi.(TS.'ve uygunluk belgeli olacaktir.)

4 162201 - ©=100 mm 120 °C béluntiili, TERMOMETRE . Adet |

i Teknik Tarifii TERMOMETRE (Olgi: Adet)?Belirtilen ¢aplarda, derece béluntili madeni termometremn komple olarak is yerinde
| temini ve pro;esme uygun yere montaj.

de

5 163 100 ' @=100 mm 2.22 Atmosfer (25 mss)'na kadar, HIDROMETRE (TS- 617
len aplarda; s

" Teknik Tarifi: HIDROMETRE (Olgli: Adet, ihzarat: %60) (TS-617).Asagida b .

. béluntllt su basincini gdsterir ibresi ve ayrlca su seviyesini gdsterir ayarlanabilir kirmizi ibresi bulunan 3 aglzh muslugu ile komple -
i hidrometrenin ig yerinde temini ve yerine montajli. :
: 6 ©201-104/A i Dikisli S|yah boru 1/2" (Bina lglnde Vlda|| %30 eklenmls) iom

Tekmk Tarifi: CELIK BORULAR:305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine ve 2014/68/AB Basnn(;h Eklpmanlar Yonetmehgme
uygun CE Uygunluk |§aret|yle p|ya<aya arz edilen gelik borularm ilgili sartname ve pro;esme uygun olarak dosenerek

c 7 .
’ E - Teknik Tarifi. C,ELIK BORULAR:305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmehgme ve 2014/68/AB Basmgh Eklpmanlar Yénetmeligine
: : uygun, CE Uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilen ¢elik borulartn, ilgili sartname ve projesine uygun olarak désenerek,
: . baglantilarinin yapllmaS| iscilik dahil, sulyen ve boya bedeli haric olmak Gzere is yerinde temini ve yenne montajl
;8 201 109/A ! Dikigli siyah boru 2" (Blna icinde vidali, %30 eklenmis) .om

Teknlk Tarifi: CELIK BORULAR:305/2011/AB Yapi Maizemeleri Yénetmeligine ve 2014/68/AB Basmgh Ek\pmanlar Yonetmellg\ne
- uygun, CE Uyguniuk isaretiyle piyasaya arz edilen gelik borulann, ilgili sartname ve pro;esme uygun olarak désenerek,
. baglantilarinin yapﬂmasx iscilik dahil, stlyen ve boya bedeli hari¢ olmak 2¢ d rine montajl
201-110/A ¢ Dikisli siyah boru 2 1/2" (Bina i¢inde vidali, %30 ekienmis) m
: Teknik Tarifi: CELIK BORULAR:305/2011/AB Yapt Malzemeleri Yonetmeligine ve 2014/68/AB Basm(;h Eklpmanlar Yonetmehglne
uygun CE Uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilen ¢elik borulann, ilgili sartname ve projesine uygun olarak désenerek,
bag!antllarlmn yapllma5| iscilik dahil, siilyen ve boya bedeli haric olmak Uzere is yerinde temini ve yerlne montau
10 210 625 ;25 @ mm (1), Piring, preste imal edilmis teflon (PTFE), contali, tam Adet
geg:l§l! vidal), KURESEL VANALAR (TS 3148) '
Teknlk Tarifi.: KURESEL VANALAR (TS 3148)2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yonetmeligine uygun pmng:ten kesici elemanll pik
. karbonlu gelik veya paslanmaz celikten, vidall, wafer, lug veya flanshi, gegige bir kiire ile kumanda edilen, elle acilip kapama
' dizenli kiiresel vana!arm is yerinde temini ve yerine montaj.
,210_628 50 @ mm (2"), Piring, preste imal edilmis teflon (PTFE), contal, tam
ecisli, vidall, KORESEL VANALAR (TS 31 48)

: ,; 65 @ mm, PN 10-16, Govdesi pik dokurh kiresi dolu paslanmaz :
.12 i210-708 " celikten, tam gegisli, paslanmaz celikten veya teflon tabak yay takviyeli |
: ‘ i contaly, ti¢ pargall, flangli, KURESEL VANALAR (TS 3148) :

‘vidhme T(“’nﬂﬂ\m




TEKNIK SARTNAME
isin Adi: SAMANDAG ATAKOY ILKOKULU ONARIM i$

is Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat Sayfa2/2
- 8. : : .Pursantaj !
PozNo . imalatin Cinsi | Birim | Miktan |
No ° 1 - (%)

- Teknik Tarifi: KURESEL VANALAR (TS 3148)2014/68/AB Basingh Ekipmanlar Yénetmeiigine uygun plrlngten kesici elemanli, pik
i karbonlu ¢elik veya paslanmaz gelikten, vidah, wafer, lug veya flansli, gegise bir kiire ile kumanda edilen, elie agilip kapama
; dazenli kiresel vanalarin is yerinde temini ve yerine montaji.
: * 80 @ mm, PN 10-16, Gdvdesi pik dokim, kiresi dolu pasianmaz : :
13 210 709 " gelikten, tam gegisli, paslanmaz gelikten veya teflon tabak yay takviyeh Adet
. contaly, lic parcah, flansh, KURESEL VANALAR (TS 3148) ‘
| Teknik Tarifi: KURESEL VANALAR (TS 3148)2014/68/AB Basingh Ekipmaniar Ydnetmeligine uygun plrlng:ten kesici eIemanll pik

! karbonlu gelik veya pasianmaz gelikten, vidali, wafer, lug veya flanslh, gegise bir kure ile kumanda edilen, elle agilip kapama
'_; dizenli kiiresel vanalarin is yerinde temini ve yerine montajl.

14 231101 15 @ mm-50 @ mm (1/2"-2") arasi (2") dahil, Boru boyanmasi, silyen m
; . boyayla
15 1231201 / tlgy(z |rll';m -50 @ mm (1/2"-2") aras| (2") dahil, Boru boyanmasi, yagli m
, 16 5241 326 Boru Dis Cap! (2) 60 @ mm Polietilen Et Kalinligr: 20 mm, Polietilen
esasli prefabrik boru izolesi (TS EN 14313) :
¢ Teknik Tarifi: Polietilen képudu prefabrik boru ile 1s1 yalitims (Olgti: m) TS EN 14313 standardina gore retilmis, CE |§areth isil
iletkenligi 0°C' de < 0,050 W/(m.K), su buhari difuzyon direng katsayisi (p) > 3.000, yangina tepki sinifi en az E olan kaplamasiz

: karg) korunmasi amaciyla 2 kat siilyen boya ile boyanmasinin ardindan dis ¢apina uygun olarak se¢ilmis prefabrik polietilen boru
yalittm malzemesinin kesik tarafindan agilarak boruya yerlestirilip ayrik iki yakasinin polietilen koptgu igin 6zel gelistiriimis
L yapistinicr ile yapistinimasi, enine ek yerlerinin aluminyum folyo kaph kendinden yapisir bant ile birlestiritmesi, yapistirma islemi
i yapilamayan yerlerde (vana vb.) klips kullaniimasi ve dis ortamlardaki kullanimiarda yalitim malzemesinin Uzerine sac kaplama
' yapimayacaksa, dis etkenlerden korunmak igin dzel imal edilmis ¢ift kat "UV" koruma boyas! surilmesi, adi gegen yahtim
- malzemelerinin temini, igyerine getiriimesi ve montajlarinin yapilmasi. {(sulyen boya ve UV koruma boyasi bedeli hari¢) Not-) (4")
: 114 0 mm.den daha biytk ¢aph borularda istenilen yalitim kalnli§inda polietilen képugu levha kullaniiacak ve BFT
' |, 25.480.1700°'den hesaplanacaktir.
17 241 330 Boru Dis Capi (2 1/2) 76 @ mm Polietilen Et Kalinhgr: 20 mm,
Polietilen esasli prefabrik boru izolesi (TS EN 14313) j
- Teknik Tarifi: Polietilen kdpugu prefabrik boru ile 1s1 yalitimi (Olgii: m) TS EN 14313 standardina gére uretllmls, CE |§aretll i1sil
: iletkenligi 0°C' de < 0,050 W/(m.K), su buhar difuzyon direng katsayisi (p) > 3.000, yangina tepki sinifi en az E olan kaplamasiz !
- polietilen kdpugiinden tretiimis prefabrik boru yaltim malzemesi ile yalitilacak borunun pas ve kirlerinin temizlenmesi ve korozyona !
- kargt korunmast amaciyla 2 kat silyen boya ile boyanmasinin ardindan dig capina uygun olarak segitmis prefabrik polietilen boru
 yaltim malzemesinin kesik tarafindan agilarak boruya yerlestirilip ayrik iki yakastnin polietilen képugu igin 6ze! geligtirimis
. yapistirici ile yapistiniimasi, enine ek yerterinin aluminyum folyo kaph kendinden yapisir bant ile birlestiriimesi, yapistirma iglemi
! yapilamayan yerlerde (vana vb.) klips kullaniimasi ve dis ortamlardaki kullanimlarda yalitim malzemesinin lizerine sac kaplama
yapilmayacaksa, dis etkenlerden korunmak igin 6zel imal ediimis ¢ift kat "UV" koruma boyas siirilmesi, adi gegen yalitim
: malzemeierinin temini, isyerine getiriimesi ve montajlarinin yapiimasi. (stlyen boya ve UV koruma boyas: bedeli hari¢) Not-) (4")
. 114 0 mm.den daha biiyiik ¢aph borularda istenilen yalitim kalintiginda polietilen képugu levha kullanilacak ve BFT
. - 25.480.1700'den hesaplanacaktir.
‘18 {'OZELPOZ : &;ﬁ_@:ig? KAZANININ YERINDE KAYNAKLI MONTAJININ ’ Adet

: ! polietilen képudunden Uretilmig prefabrik boru yalitim maizemesi ile yalitilacak borunun pas ve kirlerinin temizlenmesi ve korozyona

m

"YOKSEK YERDEN SU DEPOSU, TANK VS OZEL CELIK
19 OZELPOZ VING ' YAPILARINVINC ILE TASINMASI VE UYGUN YERE KONULMASI @ Adet
20 5Y 23167 Ce§nt|| profil demiri ve sac levhalardan muanferit imalat yapiimasi ve kg

| yerine konulmasi (su depolari ve benzeri) !
: Teknik Tarifi: Her gesit profil demirlerinden, projesine gére tek veya cift tarafl takviyeli sac |evhalarla yap|Ian su depolari ve
. benzeri imalatin yapilmasi igin her turld malzeme ve zayiati, kaynak ve atélye masraflan, ig yerinde yikleme, yatay ve disey
| tagima, bosaltma, iscilik, yuklenici genel giderleri ve kar dahil, (boya bedeli harig) 1 kg fiyat:: :
| Olgui: Imalatin esas aksami, kilit, stirgi kollan, duvara konacak kenetlerle birlikte boyanmadan énce tartilir, atagsmana kaydedilerek :
. yerine takihr. Buttn imalat ayni bedelle édenir. :
- Not:
1) Ancak demirden bagka, metaiden tezyinat konmasi, kilit, stirgii ya da kollardan bazi aksama nikelaj yapiimasi halinde iggilik ve
: malzeme giderleri ayrica ddenir.
© 2) Her tiirli mentese ve rulman bedelieri ile demirden gayri malzemeden mamul, ispanyolet, kilit ve benzeri malzeme bedeli fiyat
! tutanagdi tanzimi suretiyle ayrica édenir.
i 3) Madeni aksamin (mentese, rulman, kilit, ispanyolet vs.) takilmasi karsihgi fiyata danhildir.
. 4)Ancak idareler luzum gérdiigu takdirde proje boyutiart Gzerinden butun profillerin ve digum noktalari levhalarinin cetveldeki
; agirhklanina nazaran tart: agirh@ini tahkik edebilir. Bu tarti neticesinde; cetvellere nazaran % 7 adirlik fazlasi da ddeme yapilir, % |
' 7'den fazla agirlik dikkate alinmaz. Bu tarti neticesinde bulunan agirhgin cetveldekinden az olmasi halinde yapilan imalatin idarece
__kabul edilmesi sartiyla tart1 esas alinir.




